
「三菱電機コンデンシングユニット 技術マニュアル 

R463A-J/R32 兼用 一体空冷式インバータスクロール形 トップフロー編（中・高温用）」 

記載内容の訂正 

P201 [9]制御項目一覧表 停止中の制御 高圧起動防止制御の内容

 

誤：圧縮機起動時に高圧圧力が高い場合、 

最大７分間圧縮機を起動させずファンのみを回転させます。 

正：圧縮機起動時に高圧圧力が高い場合、 

最大 1分間圧縮機を起動させずファンのみを回転させます。 


