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室内ユニット外形図
（ＭＬＺ－４０１７Ｓ－ＩＮ）

ＶＬ７ＩＣＺ２ Ａ

（平面図）

天井下面

表示及び受光部

ﾄ゙ﾚﾝﾊ゚ﾝ

表示及び受光部

電気品箱

接続配管(ガス側)

　φ12.7

接続配管(液側)

　φ6.35

ﾄ゙ﾚﾝ配管

VP20接続
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（左側面図）

（正面図）

天井下面
ﾄ゙ﾚﾝﾊ゚ﾝ

同一面

化粧パネル外形図
(MAC-271PW,272PB,273PM,274PT)

3702
8
0

R
4

R4

30

3
8
2

4
4

3
1
5

5
1

3
6
8

5
1

4
7
0

1000

134366 366

367.5 391 134
受信窓

ﾊ゚ﾈﾙ取付け時の穴位置(7箇所)

接続部は塩ビ系接着剤で
水洩れのないよう接着する

室内ユニットよりドレンを
立ち上げる場合の接続方法

下り勾配1/100

150以下

5
0
0
以
下

ドレン配管

VP20接続

VP20用エルボ

VP20用エルボ

ドレン配管

フレア接続12.7(1/2")

VP20

フレア接続6.35(1/4")

外径φ43

ガス管

液  管

絶縁カバー

本体配管

注、延長配管ｻｲｽ゙は仕様表を参照下さい。
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＊接続可能な室外ユニットは下記の表を参照してください。

ＭＸＺ－６０１７Ｓ
ＶＸ７ＨＱＺ１

ＶＸ７ＨＱＺ２

ＭＸＺ－６８１７Ｓ
ＶＸ７ＨＮＺ１

ＶＸ７ＨＮＺ２

ＭＸＺ－７１１７Ｓ
ＶＸ７ＨＯＺ１

ＶＸ７ＨＯＺ２

ＭＸＺ－８０１７Ｓ
ＶＸ７ＨＰＺ１

ＶＸ７ＨＰＺ２

形　　　　　名 仕様書図番

ＭＸＺ－６０ＧＳ
ＶＸＧＨＸＺ１

ＶＸＧＨＸＺ２

ＭＸＺ－６８ＧＳ
ＶＸＧＨＹＺ１

ＶＸＧＨＹＺ２

ＭＸＺ－７１ＧＳ
ＶＸＧＨＺＺ１

ＶＸＧＨＺＺ２

ＭＸＺ－８０ＧＳ
ＶＸＧＨＯＺ１

ＶＸＧＨＯＺ２

形　　　　　名 仕様書図番


