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★	ご使用の前に「安全のために必ず守ること」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
★	お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、「三菱電機　ご相談窓口・
修理窓口のご案内 (冷熱品 )」とともに大切に保管してください。

★	お使いになる方が代わる場合には、本書と「据付工事説明書」をお渡しください。
 この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
 No servicing is available outside of Japan.

お客様自身では、据付け、移設をしないでください。（安全や機能の確保ができません）
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特　長

1
強 制 同 時 給 排 な の で
新 鮮 空 気

強制同時給排機能によってきれいな外気を取り入れながら汚れた空気を排
気します。だから室内の空気は新鮮です。

2
ロスナイエレメントの働きで

快 適 温 度
ロスナイエレメントの働きにより外気を室温に近づけて給気しますので、
暖かさ・涼しさを保ちながら換気します。

3
熱 ロ ス が 少 な い か ら

省 エ ネ
室内の暖かさ・涼しさを保ちながら換気ができるので、冷暖房時の熱ロス
が少なく冷暖房費も節約できます。

4
特 殊 構 造 に よ り

防 音 効 果 室外騒音の侵入を防ぎ、室内音の音もれを抑えます。

5
柱 と 柱 の 間 に 納 ま る

省 ス ペ ー ス
柱と柱の空間に納まる省スペース床置形ですので、天井裏への製品施工が
不要です。

6
前 面 一 方 向 か ら

簡単メンテナンス
前面のメンテナンスパネルより清掃ができるため一方向からのメンテナン
スができます。

主な特長

最近の建物は気密性が高く、冷暖房効果・しゃ音効果が高いという特長があります。
その反面、換気不足による室内空気の汚染・結露の発生などで健康を害したり、壁・
天井の汚れのもとになるカビ・ダニの発生につながります。

　　そこでロスナイによる換気が必要になります。
　　　ロスナイは……室外の空気を室内の温・湿度に近づけながら室内に給気するとともに、汚れた空気
　　　　　　　　　  を室外に排気します。
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●「ロスナイ換気」とは ……
室内空気をロスナイエレメントを通して室外に
排気します。熱交換された外気が室内に供給され
ます。
冷暖房をしている夏・冬には「ロスナイ換気」で
運転します。

●「普通換気」とは ……
室内の汚れた空気をロスナイエレメントを通さ
ずそのまま排気します。熱交換を必要としない
春・秋には「普通換気」で運転します。

「ロスナイ換気」と「普通換気」とは

RA( 還
気

)

EA
( 排

気
)

ロスナイ
エレメント

OA( 外
気

)

SA( 給
気

)

※図は LF-200X2-50を示す。

EA
( 排

気
)

ロスナイ
エレメント

OA( 外
気
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SA( 給
気

)

RA( 還
気

)

SA
（給気） RA

（還気） OA
（外気） EA

（排気）

PZ-N43SMF2PGL-61DR2

換気
熱交換

自動
普通 加湿

集中管理中 外部連動中

点検 時間後 運転
停止

無効ボタン フィルター清掃

加　湿 風　量

運転/停止

タイマー設定 フィルター

換気モード

使用するリモコン



4

安全のために必ず守ること
■�誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、

次の表示で区分して説明しています。

警告

注意

誤った取扱いをしたときに死亡や重
傷などに結びつく可能性があるもの

誤った取扱いをしたとき、軽傷または家
屋・家財などの物的損害に結びつくもの

■�“図記号”の意味は次のとおりです。

禁止

分解禁止

水ぬれ禁止

ぬれ手禁止

指示に従い必ず行う

長時間直接お肌に風をあてない
健康を損なう原因になります。

禁止

お客様自身で分解・据付け・修理・移設・
廃棄はしない
不備があると、火災・感電・転倒によるケガ・
水漏れの原因になります。お買い上げの販売店
にご相談ください。 分解禁止

製品およびリモコンを水洗いしない
製品およびリモコン内部に水が浸入して絶縁不
良になり、感電の原因になります。

水ぬれ禁止

濡れた手で電源スイッチを操作しない
感電の原因になります。

ぬれ手禁止

清掃およびメンテナンス作業時には運転を
止め、必ず分電盤のブレーカーを切る
ファンおよびファンモーターへの接触によるケ
ガや感電の原因になります。 電源を切る

異常時（異臭・異音・振動大など）は
運転を停止して、電源スイッチを切る
異常のまま運転を続けると感電・火災や故障の
原因となります。また、リモコンにエラーコー
ドが出たり、漏電遮断器がたびたび作動する場
合もお買い上げの販売店にご連絡ください。 電源を切る

吸込口・吹出口に指や棒などを入れない
特にお子様にご注意を！
内部でファンが高速で回転しており、ケガの原
因になります。 禁止

パネルやガードを取りはずさない
機器の回転物・高温部・高圧部に触れると、巻き込ま
れたり、やけどや感電によるケガの原因になります。
点検時以外は絶対にはずさないでください。 分解禁止

定格電圧、制御容量範囲で使用する
間違った電圧で使用すると火災や感電の原因に
なります。

制御容量

可燃性ガスが漏れた場合はコントロールスイ
ッチ・リモコンを入・切しない
電気接点の火花により爆発する原因になります。
窓を開けて換気してください。 禁止

警告

お手入れの際は、必ず分電盤のブレーカー
を切る
お手入れ中に保護運転がはたらくのを防ぐた
め。通電状態では感電やけがをすることがあり
ます。 電源を切る

殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹付けない
火災・変形の原因になります。

禁止

燃焼機器と一緒に使うときは、こまめに換
気する
酸素不足の原因になります。 換気

長期間使用しないときは、必ず分電盤のブ
レーカーを切る
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になりま
す。 電源を切る

機械および化学工場など酸・アルカリ・有
機溶剤・塗料など有害ガス・腐食性成分を
含んだガスが発生する場所には使用しない
絶縁劣化による漏電火災や故障の原因になりま
す。 禁止

直接風のあたる場所に燃焼機器を置かない
不完全燃焼の原因になります。製品が燃焼器具
の熱で変形することがあります。 禁止

高温（40℃以上）や直接炎が当ったり、
油煙の多い場所には使用しない
火災のおそれがあります。 禁止

●ご使用時

アース線を
必ず接続せよ
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直接風のあたる場所に動植物を置かない
動植物に悪影響を及ぼす原因になります。

禁止

フィルターなどの着脱のときは不安定な台
に乗らない
落下・転倒によるケガの原因になります。 禁止

フィルターの着脱には、保護具（メガネな
ど）を着用する
目にゴミ・ホコリが入ることがあります。 保護具着用

お手入れ後の部品の取付けは確実に行う
落下によりケガをすることがあります。

取付け

お手入れの際は手袋を着用する
着用しないとケガの原因になります。

手袋着用

特殊用途に使用しない
精密機器・食品・動植物・美術品の保存などに
使用しないでください。品質低下の原因になり
ます。 禁止

製品付近に濡れて困るものを置かない
多湿（湿度80％以上）時の長時間運転により
水が漏れ、家財などを濡らし汚損の原因になり
ます。 禁止

冬期、室内を暖房しているとき、「普通換気」
で運転しない
本体から結露水が漏れ、床面を汚すおそれがあ
ります。 禁止

注意

室内を薬品消毒するときはロスナイを停止する。
また、薬品が付着しないようにシートなどで覆う
薬品や薬品から発生するガスが付着すると腐
食、変形の原因になります。また、薬品が飛散
し危険です。

電源を切る

室内を薬品消毒したあとには必ず換気をする。
薬品および薬品から発生したガスを十分排気してから、
ロスナイを運転する
薬品や薬品から発生するガスが付着したり、吸
込んだりするとロスナイの腐食、変形の原因に
なります。

換気

給気口の下方に食品や食器を置かない
ホコリ・錆等の異物が食品に落ちますと汚損な
どの原因になります。

禁止

据付台などがいたんだ状態で放置しない
ユニットが転倒し、ケガなどの原因になります。

禁止

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのお
それのある場所へは据付けない
ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火・
爆発の原因になります。 据付禁止

アース工事（D 種接地工事）を行う
アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話の
アース線に接続されていないこと。アースが不
完全な場合は、感電の原因になります。

アース線を
必ず接続せよ

●据付け時

リモコン付近の温度が 40℃以上、-10℃以
下になる場所、または直射日光があたる場
所、湯・油・蒸気が飛散しリモコンにかか
る所には取付けない 禁止

据付けは、お買い上げの販売店または専門業
者にご依頼ください

据付け

元電源の取付位置を確認する

元電源

漏電遮断器を取付ける
取付けていないと、感電・火災の原因になりま
す。

漏電遮断器

製品は、堅固な場所に水平にしっかりと固
定されていること
ユニットの転倒などによりケガの原因になりま
す。 設置場所

警告
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各部のなまえとはたらき

SA(給気 )

EA( 排気 )
OA( 外気 )

RA( 還気 )

ロスナイエレメント
給気と排気の間で温度
・湿度を交換する

制御ボックスパネル
制御回路メンテナンス
用パネル

ダンパー板
ロスナイ換気と普通換
気を切り換える

メンテナンスパネル
ロスナイエレメント・
エアフィルターのメン
テナンス用パネル

エアフィルター
ロスナイエレメントの
目づまり防止用フィル
ター

排気用送風機
汚れた空気を屋外に排
気するための送風機

給気用送風機
外気を室内へ吸い込む
ための送風機

※図は LF-200X2-50を示す。

高性能フィルター
外気の除じんを行う

（別売システム部材）

フィルターガイド
フィルターストッパー
の引掛部

フィルターストッパー
エアフィルターを固定す
るもの

据付け時の警告、注意については、設備用ロスナイの
据付工事説明書をご覧ください。（　　　　　　　　　　　　　　　）

●次の場所への据付けは避けてください
本体が腐食したり、性能が著しく低下したり、部品（ロスナ
イエレメント等）が早期に破損や故障することがあります。
●	可燃性ガスの漏れるおそれがあるところ
●	硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリなど、機器に影
響する物質の発生するところ

●	車輌・船舶など移動するものへの設置
●	高周波を発生する機械を使用するところ
●	化粧品・特殊なスプレーを頻繁に使用するところ
●	粉や蒸気が多量に発生するところ
●	油煙がたちこめるところ
●	海浜地区など塩分の多いところ
●	炎の近くや溶接時のスパッターなど火の粉が飛び散ると
ころ

注意警告

安全のために必ず守ること　つづき

電源は専用回路とし、かつ定格の電圧、遮
断器を使用する
異電圧や容量の大きい遮断器を使用したり、正
しい容量のヒューズの代わりに針金や銅線を使
用すると、火災・故障の原因になります。 専用回路

使用される別売部品は当社指定品であること
別売部品は、必ず当社指定のものであること。
お客様ご自身で取付け不備があると、感電・火
災・水漏れなどの原因になります。お買い上げ
の販売店にご依頼ください。 別売部品
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使いかた

ジーニアス
リモコン

(システム部材)

ジーニアス
リモコン

(システム部材)

電源外部機器
外部機器用
操作スイッチ

電源外部機器
外部機器用
操作スイッチ

空調機などの外部機器と連動運転をする場合と連動しない場合で、使いかたが異なりますので、下表に従って該当する
操作を行ってください。
●ジーニアスリモコンの取扱説明書もあわせてご覧ください。

1 ジーニアスリモコン（PGL-61DR2）を使用する場合

〈外部機器と連動しない場合〉（PZ-N43SMF2との併用はできません）
システム例 操　　作 機能説明

ジーニアスリモコンで運転さ
せます。

●2台のジーニアスリモコンを接続していると
き、後押優先となります。

〈外部機器と連動する場合〉（PZ-N43SMF2との併用はできません）

外部機器用操作スイッチで
「運転」または「停止」させ
ると自動的にロスナイも「運
転」または「停止」します。

●外部機器用操作スイッチとジーニアスリモ
コンは後押優先です。
●外部機器停止中にロスナイのみ運転したい
場合はジーニアスリモコンで運転させま
す。

●ジーニアスリモコンを使用しない場合、換
気モードは「自動切換」になります。

電源

設備用ロスナイ

電源

設備用ロスナイ

電源

設備用ロスナイ ※ジーニアスリモコンを
　使用しない場合

濡れた手で電源スイッチを操作しない
感電の原因になります。

警告 注意
冬期、室内を暖房しているとき、「普通換気」で運転しない
本体から結露水が漏れ、床面を汚すおそれがあります。

●	暖房時、製品本体の結露防止のため必ず ｢ ロスナイ換気 ｣ で運転してください。外気が 8℃以下で自動的
に「ロスナイ換気」となります。

●	リモコンを先がとがった物で押さないでください。故障の原因になります。

お願い
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①
⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑥

②③④

⑤

ファンクションボタン

1度押すと運転し、もう1度押すと停止します。

① 運転 / 停止 ボタン

運転中・ナイトパージ運転中は、緑色に点灯しま
す。
立上げ時・異常時は点滅します。

設定の決定をします。

メインメニュー画面：カーソルが下に移動します。

前の画面に戻ります。

メイン画面：表示しません
メインメニュー画面：カーソルが上に移動します。

メインメニューを表示します。
メインメニュー画面表示時はメイン画面に戻り
ます。

メイン画面：換気モードを切り換えます。
メインメニュー画面：前のページを表示します。

運転内容を表示します。
バックライト消灯中にボタン操作すると、バック
ライトが点灯します。一定時間ボタン操作が行わ
れないと自動的に消灯します。バックライトの点
灯時間は画面により異なります。

メインメニュー画面：次のページを表示します。

⑥運転ランプ

② 決定 ボタン

⑦ファンクションボタン　F1

③ 戻る ボタン

⑧ファンクションボタン　F2

④ メニュー ボタン

⑨ファンクションボタン　F3

⑤液晶表示部（バックライト付）

⑩ファンクションボタン　F4

バックライトが消えている状態での最初のボタン
操作は効きません。
バックライトのみ点灯します。

（ 運転/停止 ボタンは除く）

メイン画面 メインメニュー画面

⑦ ⑧ ⑨ ⑩
操作ガイド

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

ファンクションボタンは操作する画面によって動作
が変わります。
液晶表示下部の操作ガイドにしたがって操作してく
ださい。
集中管理中、操作ロックにより操作が禁止されてい
る項目に対応する操作ガイドは表示されません。

操作部

F１ F2 F3 F4

使いかた　つづき
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ナイトパージ設定が有効のときに表示します。

リモコンの名前を表示します。
（異常猶予中は４桁のコードを表示します）

運転/停止操作が集中管理中のときに表示します。

現在の時刻曜日を表示します。

操作ロック設定が有効のときに表示します。

⑪　　表示 

①リモコン名表示 

④　　表示

②時刻曜日表示 

⑧　　表示 

遅延運転中に表示します。

⑬　　表示 

⑭

オン / オフタイマーまたは消忘れ防止タイマー設
定が有効のときに表示します。

⑨　　表示 

エアフィルターやロスナイエレメントのお手入れ
時期になると表示します。

メンテナンスリセット操作が集中管理中のときに
表示します。

⑦　　表示 12 ページ

⑥　　表示

週間スケジュール設定が有効のときに表示します。

⑩　　表示 

換気モードの状態を表示します。

　　表示 

⑤
外部機器と連動運転中に表示します。

　　表示 

⑮
外部から換気モード操作中に表示します。

　　表示 

ファンクションボタンの機能名を表示します。

③操作ガイド 

機器を保護する運転中に表示します。

⑫　　表示

表示部

　（ジーニアスリモコンの取扱説明書を参照）

⑯
製品内で検知した外気温度、室内温度、給気温度

（計算値）を表示します。
※外気温度表示は0℃以下および38℃以上で点滅
　します。
　室内温度、給気温度（計算値）表示は8℃以下およ
　び38℃以上で点滅します。

温度表示 

左の表示例は説明のため、全ての
表示が点灯の状態を示したもので
実際とは異なります。

⑧

②

⑯

⑭
③

⑤⑮⑨ ⑩ ⑪

①
④

⑦
⑬

⑫

⑥
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使いかた　つづき

換 気
熱交換

自動
普通 加湿

集中管理中 外部連動中

点検 時間後 運転
停止

無効ボタン フィルター清掃

加　湿 風　量

運転/停止

タイマー設定 フィルター

換気モード

空調機などの外部機器と連動運転をする場合と連動しない場合で、使いかたが異なりますので、下表に従って該当する
操作を行ってください。
●ロスナイコンパクトリモコンをご使用の場合は、ロスナイコンパクトリモコンの取扱説明書もあわせてご覧ください。
●ロスナイコンパクトリモコンを使用した場合、使用できない機能があります。（週間スケジュール、省エネ表示、ナ
イトパージ等）

2 ロスナイコンパクトリモコン（PZ-N43SMF2）を使用する場合

〈外部機器と連動しない場合〉（PGL-61DR2との併用はできません）
システム例 操　　作 機能説明

ロスナイコンパクトリモコン
で運転させます。

●2台のロスナイコンパクトリモコンを接続し
ているとき、後押優先となります。

〈外部機器と連動する場合〉（PGL-61DR2との併用はできません）

外部機器用操作スイッチで
「運転」または「停止」させ
ると自動的にロスナイも「運
転」または「停止」します。

●外部機器用操作スイッチとロスナイコンパク
トリモコンは後押優先です。
●外部機器停止中にロスナイのみ運転したい場合は
ロスナイコンパクトリモコンで運転させます。

●ロスナイコンパクトリモコンを使用しない場
合、換気モードは「換気モード自動切換」に
なります。

〈ロスナイコンパクトリモコン(PZ-N43SMF2)の各部のなまえとはたらき〉

ロスナイコンパクトリモコン
(システム部材)

ロスナイコンパクト
リモコン

(システム部材)

電源 外部機器用
操作スイッチ

電源 外部機器用
操作スイッチ

電源

設備用ロスナイ

電源

設備用ロスナイ

電源

設備用ロスナイ
※ロスナイコンパクトリモコンを
　使用しない場合

通　電　表　示
リモコン通電時に表示

風　量　表　示
「強」固定

運転ランプ
運転中に点灯
運転異常時に点滅

運転/停止ボタン
「運転」・「停止」を切り換える

風量ボタン
「強」固定。無効ボタンが表示されます

フィルターボタン
2回続けて押すと「フィルター清掃」
表示を解除

加湿運転表示
加湿運転中に表示
（本製品ではこの表示はでません）

点検ナンバー表示
運転異常時に点検ナンバー、異常
ユニット属性、異常ユニットアドレス
を切り換えて表示

フィルター清掃表示
フィルターの清掃時期に点滅

外部連動中　表示
外部機器との連動運転中に表示

タイマー時間表示
運転開始タイマー、運転停止タイ
マーの時間を表示

加湿ボタン
加湿付ロスナイの加湿器の運転/
停止を切り換える
（本製品に加湿機能はありません）

換気モードボタン
押すたびに「自動」切換→「熱交換」
固定→「普通」固定と切り換わる

タイマー設定ボタン
運転開始・停止の時間を設定する。
押すごとに30分ずつ加算。
押し続けることで早送りが可能

集中管理中　表示
手元スイッチ操作禁止の場合や、
外部入力優先に設定され外部機器
と連動運転中の場合に表示

換気モード表示
ロスナイ（熱交換）換気中か普通換
気中かを表示、換気モード自動切換
を選択中は「自動」を表示

無効ボタン表示
設定する機能がないボタンを押し
たとき、該当する機能表示と同時に
点滅表示

上の表示例は説明のため全ての表示が点灯の
状態を示したもので実際とは異なります。

外部機器

外部機器



11

設備用ロスナイ

設備用ロスナイ

設備用
ロスナイ

設備用
ロスナイ

システム例 運転/停止操作 機能説明
●マルチエアコンの運転／停
止に連動してロスナイも運
転／停止します。

●換気モードの操作はできません。
「自動切換」固定となります。
●ロスナイの単独運転が可能です。

●上記のシステム例と同様に
マルチエアコンとの連動、
およびロスナイの操作を行
うことができます。
●ロスナイのリモコンからも
運転／停止の操作が可能で
す。

●ロスナイのリモコンから換気モードの操
作ができます。
●マルチエアコンのリモコン操作とロスナ
イのリモコン操作は後押優先となりま
す。

3 三菱マルチエアコンと連動する場合
●ロスナイを三菱ビル空調管理システム（MELANS）内に組み込んで使用します。
●ジーニアスリモコンまたはロスナイコンパクトリモコンをご使用の場合は、各リモコンの取扱説明書および1または
2をあわせてご覧ください。

マルチエアコン
リモコン

マルチエアコン
リモコン

システム例 運転/停止操作 機能説明
●システムコントローラから
ロスナイの運転／停止を操
作します。ロスナイの単独
および複数一括の操作が可
能です。
●ロスナイのリモコンからも
運転／停止の操作が可能で
す。

●操作できる内容や機能は、ご使用のシス
テムコントローラによって異なります。
●システムコントローラの操作とロスナイ
のリモコン操作は後押優先となります。

4 三菱ビル管理システム（MELANS）で集中管理する場合
●ロスナイを三菱ビル空調管理システム内に組み込んで使用します。
●集中管理機器（システムコントローラなど）からロスナイの操作を行います。操作できる内容や機能は、ご使用の集
中管理機器によって異なりますので、集中管理機器の取扱説明書をご覧ください。
●ジーニアスリモコンまたはロスナイコンパクトリモコンをご使用の場合は、各リモコンの取扱説明書および1または
2をあわせてご覧ください。

リモコン
ジーニアスリモコン

または
ロスナイコンパクトリモコン
（システム部材)

リモコン
ジーニアスリモコン

または
ロスナイコンパクトリモコン
（システム部材)

ビル空調管理システム

マルチ
エアコン

ビル空調管理システム
マルチ
エアコン

ビル空調管理システム

システム
コントローラ
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お手入れ [工事店様用 ]
ロスナイの機能低下を防ぐため、エアフィルター・ロスナイエレメントに付着したごみ・
ほこりを定期的に清掃してください。
製品内にもごみ・ほこりがたまっている場合は、製品内も清掃してください。
また、霧や高湿度の外気を吸い込んだ場合、製品内部に水滴が付着することがあります。
水滴が付着している場合はやわらかい布等で拭きとってください。
目安	 エアフィルター… ……………1 年に１回以上
	 	 （または、ジーニアスリモコンの　　　表示が点灯したとき *）
	 	 ( ロスナイコンパクトリモコンの「フィルター清掃」が点滅したとき）

	 ロスナイエレメント… ………2 年に１回（できるだけ、1 年に 1 回）以上
	 	 （または、ジーニアスリモコンの　　　表示が点灯したとき *）

	 ロスナイエレメント底面… …水が付着（溜まっている）していたらやわらかい布で拭いてください
* ジーニアスリモコンの　　 表示が点灯したら、「メインメニュー」から「フィルター情報など」を選択し、清掃箇所を確
認してください。

お手入れの際は、必ず分電盤のブレーカーを切る
お手入れ中に保護運転がはたらくのを防ぐため。通電
状態では感電やけがをすることがあります。

警告 注意
お手入れの際は手袋を着用する
着用しないとけがの原因になります
お手入れ後の部品の取付けは確実に行う
落下によりけがをすることがあります
フィルターなどの着脱のときは不安定な台に乗らない
落下・転倒によるケガの原因になります
フィルターの着脱には、保護具（メガネなど）を着用する
目にゴミ・ホコリが入ることがあります

ヒンジ

引掛部

メンテナンス
パネル

2 メンテナンスパネルをはずす
1.	ヒンジをはずす。
2.	メンテナンスパネルを開ける。
3.	メンテナンスパネルを引掛部から取りはずす。

※図は LF-200X2 を示す。

1 脚立の用意 脚立を用意する。

●	足元が不安定な状態で部品の着脱を行わないでく
ださい。

●	霧・もや・高湿度な空気を吸込むとエアフィルター、ロスナイエレメントから水滴が垂れて機外に水が漏
れることがあります。

	 製品内に水滴が付着している場合は製品内の水滴をふき取ってください。
●	お手入れの際は洗浄剤等を絶対に使用しないでください。変形、割れ等の原因になります。

お願い

お願い



13

取っ手

ロスナイ
エレメント

5 1.	掃除機でほこりを吸い取る ｡
2.	汚れのひどい場合は、水または、ぬるま湯（40℃
以下）に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく
乾かす。

●	交換用のエアフィルターがシステム部材として、
用意されていますので古くなったエアフィルター
は交換してください。

●	熱湯で洗ったり、もみ洗いはしないでください。
●	直接火にあてて乾かすことはしないでください。
●	エアフィルターを出し入れするときはロスナイエ

レメントの表面を傷付けないようていねいに扱っ
てください。

エアフィルターの清掃

エアフィルター
掃除機

フィルターストッパーをフィルターガイドからはず
し、エアフィルターをはずす。

エアフィルターをはずす

●	フィルターストッパーは、左図のように少ししな
らせるとフィルターガイドからはずれます。

	 フィルターストッパーが破損しないように取りは
ずしてください。

エアフィルター 　フィルターガイド

フィルターストッパー

4

ロスナイエレメントを引き出す
取っ手を持ち、エアフィルターが付いたままロスナ
イエレメントを本体から引き出す。 
（ロスナイエレメントの数は機種により異なります）

形　名 ロスナイエレメント個数
LF-150X2 3個
LF-200X2 4個
LF-300X2 6個
LF-400X2 8個
LF-500X2 10個

3

お願い

お願い

形　名 エアフィルター枚数
LF-150X2 6枚
LF-200X2 8枚
LF-300X2 12枚
LF-400X2 16枚
LF-500X2 20枚

メモ
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高性能
フィルター

ロスナイ
エレメント

●	高性能フィルターはロスナイエレメントの左下側
に入っています。

高性能フィルター（別売システム部材）を引き出す7

システム部材の高性能フィルターを購入のうえ取付
けてください。

高性能フィルターの交換8
OARA

SA
EA

ロスナイエレメント
矢印シール

高性能フィルター
（別売）

エアフィルター

お手入れ　つづき

形　名 高性能フィルター形名

LF-150X2 PZ-N80LFM2
（2セット必要、1枚予備となります）

LF-200X2 PZ-N80LFM2（2セット必要）
LF-300X2 PZ-N80LFM2（3セット必要）
LF-400X2 PZ-N80LFM2（4セット必要）
LF-500X2 PZ-N80LFM2（5セット必要）

ロスナイエレメントの清掃

掃除機
（ブラシ付き）

ロスナイ
エレメント

水洗い禁止
掃除機で表面のごみ・ほこりを吸い取る。
（�掃除機のノズルは、ブラシ付きのものを使用し、ブ
ラシを軽く当てて清掃します）

6
●	掃除機のかたいノズルを当てないでください。ロ

スナイエレメントの表面が傷付きます。
●	ロスナイエレメントは、絶対に水洗いしないでく

ださい。

お願い
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メンテナンスパネルの取付け10

お手入れ後の組立9 1.	エアフィルターの取付け
エアフィルターをロスナイエレメントのフィル
ターガイドに合わせて取付け、フィルタースト
ッパーで固定します。

ロスナイ
エレメント

エアフィルター エアフィルター

フィルター
ストッパー

フィルターガイド

OARA

SA
EA

ロスナイエレメント
矢印シール

高性能フィルター（別売）

エアフィルター

エアフィルター

ロスナイエレメント
ホルダー

ロスナイエレメント
（溝に合わせて差し込む）

●	エアフィルターを取付けるときロスナイエレメ
ントの表面を傷つけないようにしてください。

●	エアフィルターは、フィルターストッパーで確
実に固定してください。

●	フィルターストッパーは、左図のように少しし
ならせてフィルターガイドに引掛け固定してく
ださい。

●	エアフィルターを入れ忘れないようにしてくだ
さい。ロスナイエレメントにごみが詰まり、風
量低下の原因になります。

2.	高性能フィルターの取付け
高性能フィルターはロスナイエレメント左下側
に矢印シールが手前になるよう（矢印の向きが
左下側）取付ける。

3.	ロスナイエレメントの取付け
ロスナイエレメントの下側コーナー部をロスナ
イエレメントホルダーに確実に差し込み、本体
内に納める。

ロスナイコンパクトリモコンを使用の場合は清掃終了後、フィルターリセットボタンを押してください。
（2回続けて押す）

メンテナンスパネルを元通り取付ける。
1.	メンテナンスパネルの長辺を持ち、引掛部にメ
ンテナンスパネルの角穴を引掛ける。取りはず
しかたの逆の順序で取付ける。

2.	ヒンジはメンテナンスパネルの長辺部にしっか
り掛かるように固定する。

●	固定が不十分ですとエア漏れの原因になりま
す。

メンテナンス
パネル

ヒンジ

引掛部

メンテナンスパネル

ヒンジ

お願い

お願い
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保守点検［工事店様用］
長い間ご使用いただくため、1年に1回を目安に下記の点検を工事店にご依頼くだ
さい。ロスナイを数シーズン使用すると内部が汚れて性能が低下します。
通常のお手入れとは別に保守点検契約をおすすめします。
■	保守点検の際は、必ず本体の元電源をブレーカー等で遮断する。（点検中に保護運転がはたらく

のを防ぐため）

点検部品 保 守 点 検 内 容 保守を怠った場合点検項目 処置方法
サーミスター 目視点検 断線・ショートの場合は部品交換 省エネ低下
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「故障かな？」と思ったら
次のような現象が生じた場合は下表を参照してお客様自身で処置をしてください。

現　象 原因の確認 処置方法
換気しない ●	元電源が入っていない。 ●	元電源を入れる。

●	エアフィルター・ロスナイエレメントが
目づまりしている。

●	「お手入れ」に従って清掃する。

停止しない ●	マルチエアコンとの連動で使用している
場合で、マルチエアコンが運転している。

●	ロスナイが単独で運転している。

●	マルチエアコンの運転を停止する。

●	機器を保護するための運転を行っている場
合は、　　アイコン表示が出ていますので確
認してください。

リモコンの表示が点灯
しない
運転ボタンを押したの
に運転しない

●	元電源が切れている。 ●	元電源を入れてください。

リモコンのタイマー運
転セットができない

●	ジーニアスリモコンのタイマー設定が無
効となっている。

●	タイマー設定を有効にしてください。
●	ジーニアスリモコンではタイマー設定が有
効なときはリモコンに9ページの⑨または
⑩表示が出ていますので確認してくださ
い。

吹出し空気が臭う ●	運転開始時、ロスナイ内部にたまった外
気に含まれる臭いを吹出すためです。

●	エアフィルター、ロスナイエレメントの清
掃を工事店に依頼してください。

上記の処置をしても改善されない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。
また、リモコンに何らかの点検コード表示（4桁）が表われたときはその内容を、お買上げの販売店にご相
談ください。

次の場合は異常ではありません。
リモコンに“Please wait”の
表示が出る

（ジーニアスリモコン）

●	初期設定（約3分）を行っているためです。そのままお待ちください。
	 停電からの復帰時や、室外ユニットまたはロスナイの電源を入 /切した場合
などに表示します。

運転 / 停止ボタンを押さないの
に動きだした

●	オンタイマー運転をしていませんか？
	 運転 /停止、消忘れ防止ボタンを押して停止してください。
●	遠方コントロールが接続されていませんか？
	 運転を指示したところへ連絡・確認してください。

●	「  」アイコンが点灯していませんか？
	 運転を指示したところへ連絡・確認してください。
●	停電自動復帰を設定していませんか？
	 運転 /停止ボタンを押して停止してください。

運転 / 停止ボタンを押さないの
に停止した

（運転しない）

●	オフタイマー、消忘れ防止運転をしていませんか？
	 運転 /停止ボタンを押して運転を再開してください。
●	遠方コントロールが接続されていませんか？
	 停止を指示したところへ連絡・確認してください。

●	「  」アイコンが点灯していませんか？
	 停止を指示したところへ連絡・確認してください。
●	外気が低温時は一時的に運転を停止します。
ジーニアスリモコンご使用時、　　アイコンを表示します。

●	遅延設定されている場合は30分後に運転します。
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アフターサービス
アフターサービスはお買上げの販売店かお近くの「三菱電機　ご相談窓口・修理窓口」（別紙）にご相談ください。
別紙チラシが不明な方は下記窓口へお問い合わせください。

■補修用性能部品の保有期間
当社はこのロスナイの補修用性能部品を製造打切り後15年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご相談窓口
平日　　　　　　　9：00〜 19：00
土・日・祝　　　　9：00〜 17：00
三菱電機冷熱相談センター　電話：0037− 80− 2224（無料）
※電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

■メンテナンスについて
部品の交換時期はご使用条件によって大きく異なりますが主なメンテナンス部品の一般的な交換目安は以下
の通りと考えています。（交換の目安は保証期間を示しているのではありませんのでご注意ください）
・ロスナイエレメント：定期的な清掃が実施されれば 10 年程使用できます。
・エアフィルター：定期的な清掃が実施されれば 5 年程使用できます。
・モーター：30,000 時間
・制御基板：25,000 時間
・サーミスター：5 年
・電磁接触器：10 年

異音がする、風が出ないなど異常があれば電源を切って、お買上げの販売店へご連絡ください。
点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。
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仕　様
形　　名 電源

(V)
周波数
(Hz)

消費電力
（W）

定格風量
(m3/h)

温度
交換効率

(％ )

エンタルピー
交換効率 (％ ) 騒音

(dB)
最大負荷

電流
（A）

質量
(kg)

暖房時 冷房時
 LF-150X2-50

3 相 200

50 970 1500 75 68 65 43.5 6.0 290
 LF-150X2-60 60 1210 1500 75 68 65 43.5 6.3 290
 LF-200X2-50 50 1390 2000 75 68 65 46 5.4 295
 LF-200X2-60 60 1650 2000 75 68 65 48 7.8 295
 LF-300X2-50 50 2340 3000 75 68 65 51 10.8 540
 LF-300X2-60 60 2500 3000 75 68 65 52 13.5 540
 LF-400X2-50 50 3140 4000 75 68 65 52.5 11.4 550
 LF-400X2-60 60 3000 4000 75 68 65 53.5 14.4 550
 LF-500X2-50 50 3410 5000 75 68 65 53.5 14.2 620
 LF-500X2-60 60 3560 5000 75 68 65 54.5 15.0 620

※	熱交換効率は JISB 8628：2003 の条件に基づいた値です。なお、温度交換効率は暖房時・冷房時の平均値を示しています。
※	上記の値はロスナイ換気の場合を示します。
※	騒音値は本体正面中央1m・床上1mの値です。
※	上記の交換効率は、給気と排気の風量比や空気条件により変動します。詳細は、「三菱換気送風機総合カタログ」をご参照ください。
※	モーターブレーカーの選定は誤動作防止のために最大負荷電流の1.2 倍程度を目安にしてください。
※	消費電力、交換効率、騒音は上記風量時の値です。



この説明書は、
再生紙を使用
しています。中津川製作所　〒508－8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号

お客様
メモ

年　　　　　月　　　　日

（　　　　　　）__________________＿
サービスを依頼さ
れるとき便利です｡

形　　　　　名
お買上げ年月日
お 買 上 げ 店 名
（住　　所）
（電話番号）

この製品には地球環境保護の
一環として再資源化ができる
ように主なプラスチック部品に
材質名を表示しています。

材質名は主材料にISO規
定の略号を使用
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