
①後吸込用ボックスを開梱して、付属部品を確認してください。 
　◎後吸込用ボックス      　  1個 
　◎フィルターカバー       　 1個 
　◎カバー固定金具       　　2個 
　◎取付ネジ4×10       　　6個 
 
②本体の後面板を、タッピンネジ6本を外すことにより、取外します。 
 
③取外した後面板より断熱材を剥がし、本体下部の塞ぎ板として取付けます。 
 
④別売品高性能フィルターをご使用の場合は、フィルターガイドを図のように移動して取
付けてください。また、SB-600・800WBRはボックス中央部のフィルターササエを
取外してください。 

 
⑤後吸込ボックスを本体後面に固定します。（後面板固定ネジ流用） 
 
⑥ロングライフフィルターを、後吸込ボックスの下部より差込み、フィルターカバーによっ
て押え込み、カバー固定金具により固定します。 
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