
騒音分析成績書

Ｅ Ｓ No 被 測 定 物 BF-28T3 （50Hｚ）
騒 音 計 ＮＡ－２０
周 囲 温 度 備 考 側面騒音　（１.５ｍ）
暗 騒 音 ２５dB以下
測 定 場 所 大型無響室 定格静圧 騒音値
試 験 日 2009-4-15 0 （Pa） 65 （dB-A）
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三菱電機中津川製作所



騒音分析成績書

Ｅ Ｓ No 被 測 定 物 BF-28T3 （50Hz)
騒 音 計 ＮＡ－２０
周 囲 温 度 備 考 吸込騒音　（１.５ｍ）
暗 騒 音 ２５dB以下
測 定 場 所 大型無響室 定格静圧 騒音値
試 験 日 2009-4-15 0 （Pa） 71.5 （dB-A)
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