
三菱電機パッケージエアコン別売部品
上吊り金具 PAC-SK95TK/PAC-SK96TK 据付工事説明書

安全のために必ず守ること
●据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。
　この据付工事説明書は、お客様で保管していただくように依頼してください。
　また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくように依頼してください。

誤った取扱いをしたときに､死亡や重傷などに
結びつく可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに､軽傷又は家屋・
家財などの損害に結びつくもの。

据付けは、販売店又は専門業者に依頼する。
●お客様ご自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災などの原因
になります。

台風などの強風・地震に備え、所定の据付工事を行う。
●据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

改造は、絶対にしない。
●修理は、お買上げの販売店にご相談ください。
　改造したり修理に不備があると水漏れや感電・火災などの原因になります。

お客様ご自身で移動・再据付けはしない。
●据付けに不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。
　お買上げの販売店又は専門業者にご依頼ください。

据付けは、質量に十分に耐えるところに確実に行う。
●強度が不足している場合は、ユニットの落下などにより、事故の原因になります。

お客様ご自身で塗装はしない。
●性能を著しく低下させたり、部品破損などの原因になります。
　塗装は、お買上げの販売店にご相談ください。 次の場所への据付けは、避ける。

・可燃性ガスの漏れるおそれがあるところ
・硫黄系ガス･塩素系ガス･酸･アルカリなど、
機器に影響する物質の発生するところ
・機械油を使用するところ
・車両･船舶など移動するものへの設置 
・積雪の多いところ

・高周波を発生する機械を使用
するところ
・化粧品･特殊なスプレーを頻繁に
使用するところ
・海浜地区など塩分の多いところ

●性能を著しく低下させたり、部品が破損したりする原因になります。

製品の運搬は、十分注意して行う
●20kg以上の製品は原則として2人以上で行ってください。
　PPバンドなど所定の位置以外を持って製品を動かさないでください。
　素手で部品端面やフィンなどに触れるとケガをする場合がありますので
   保護具をご使用ください。

エアコンを水洗いしない
●感電・発火などの原因になります。

配管接続部には点検口を設置する
●天井内及び埋設配管の接続部には、点検が可能なように点検口などを設けて
　ください。

据付台などが痛んだ状態で放置しない。
●傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、ケガなどの原因になります。

●当社指定部品を使用しないと、水漏れ・感電・火災・ユニットの落下による
　ケガの原因になります。

据付工事部品は、必ず当社付属部品及び指定の部品を使用する。

据付（移設）工事をする前に
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１. 部品の確認

２. 上吊り金具の取付け

３. 据付け前の準備 （単位 mm）

４. 室内ユニットの据付け

作業手順

（この箱の中には本据付工事説明書の他に下記部品が同梱されています。）

①上吊り金具品名

個数

形
　
　
状

２
②上吊り金具
１

③上吊り金具
１

④ネジ
12 4×10

⑤ボルト
2 M10×20 M10

⑥ワッシャー
4

⑦ナット
2

※ 上吊り金具の取付位置を【図1】にて確認ください。
⒈ 上吊り金具①②③のツメ部を室内ユニットへ引っ掛ける【図2～4】
⒉ 上吊り金具①②③をそれぞれネジ④3本にて固定【図2～4】
 ※ネジ④を締め付ける際には1.47　　N・mにて
 　締め付けてください。　
⒊ 上吊り金具①と室内ユニット吊り金具を固定【図5】

【図1】 【図2】上吊り金具取付位置

上吊り金具②

上吊り金具①

上吊り金具①

上吊り金具③

上吊り金具①

手順 1
上吊り金具①のツメ部
を室内ユニット吊り
金具に引っ掛ける

手順 2
ツメ部を引掛け後、
ネジ④3本にて室内
ユニットへ取り付ける

上吊り金具②【図3】 【図4】 上吊り金具③ 上吊り金具と室内ユニット吊り金具を固定【図5】

ユニット形名
PL-ZRP40～71形
PL-ERP40～80形
PLFY-EP22～71形
PLFY-P22～90形
PL-ZRP80～160形/PL-HRP80形
PL-ERP112～160形
PLFY-EP80～160形
PLFY-P112～160形

上吊り金具形名

室内ユニット据付工事説明書も併せてご覧ください。

室内ユニット高さ寸法、別売上吊り金具取付け寸法は下記となります。

注） 図中の※印部の寸法は、別売多機能ケースメント､
 フィルター自動清掃ユニットを取り付けた場合、※印寸法に135㎜、別売左右ルーバーユニット又は別売「ヘルスエアー機能」搭載
 クリーンユニットを取り付けた場合、※印寸法に80㎜加算します。
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室内ユニットと化粧パネルの据付工事説明書ご確認ください

ドレン配管側 冷媒配管側

化粧パネル 天井面

【図3】参照

【図2】参照

【図2】参照

【図4】参照

※化粧パネルの取付け前に、室内ユニットの吊り高さの調整を行ってください。
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