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販売店・工事店さま用据付工事説明書
安全のために必ずお守りください

■定格電圧、制御容量範囲以外では使用しない。
　火災や感電の原因になります。
■台所などで直接火があたるおそれがある場所には
　据付けない。
　火災の原因になります。

■コードが高温部分に触れないようにする。
　火災・感電・故障の原因になります。
■コードが鋭い角部に触れないようにする。
　火災・感電・故障の原因になります。

■コードは切断したり、延長したりしない。
　火災・感電・故障の原因になります。

■どんな場合でも改造はしない。分解・修理は修理
　技術者以外の人は行わない。
　火災・感電・ケガの原因になります。
■製品を水につけたり、水をかけたりしない。
　ショートや感電のおそれがあります。

■リモコンは屋内に据付ける。
　気密性の低い小屋等に据付ける場合は防水ボックス
　で密閉して外気を遮断してください。
　火災・感電・故障の原因になります。

誤った取扱いをしたときに､死亡や重傷などの
重大な結果に結びつく可能性があるもの警告

■ の意味は次のとおりです。

●ご使用の前に､この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ据付けてください。
●ここに示した注意事項は､安全に関する重要な内容を記載していますので､必ず守ってください。
●据付工事終了後､❸「据付工事後の確認」を必ず確認し、この据付工事説明書をお客さまにお渡しください。

1 使用部品

■据付工事は十分に保持力のあるところを選んで
　確実に行う。
　落下によるケガの原因になります。

誤った取扱いをしたときに､軽傷または
家屋･家財などの損害に結びつくもの 注意

■据付けは､お買上げの販売店または専門業者に
　依頼する｡
　据付けには専門の知識と技術が必要です｡お客さま
　自身で据付工事をされ不備があると､水漏れや感電･
　火災･ユニットの落下によるケガの原因になります｡

①

部品

個数 1

②

2 2 いずれか1 1

③ ④ ⑤

三菱電機融雪用温水ヒートポンプユニット
　別売 融雪リモコン　　　MSC-001RC

●この融雪リモコンには別売部品の
　•リモコンコード 15ｍ（MSC-008RC）
　　　　　　　　　25ｍ（MSC-010RC）
　　　　　　　　　50ｍ（MSC-012RC）
　のいずれか1個を取付ける必要があります。
●この据付工事説明書には、上記別売部品の
　据付方法についても記載されています。
　上記別売部品には、据付工事説明書は同梱
　されていませんのでこの据付工事説明書
　をなくさないようにご注意ください。

下部ケース固定ネジ
4×8

スイッチボックス
取付ネジ
M4×12

融雪リモコン リモコンコード
15m（MSC-008RC）
25m（MSC-010RC）
50m（MSC-012RC）

●現地で手配いただく部品

スイッチボックス
（市販品）

※埋込み取付けの場合
※本部品は付属されておりません。
　適した長さのリモコンコードを
　用意してください。
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2 据付方法

3 据付工事後の確認

フロントパネル

固定ネジ

温水温度調節つまみ

本体
下部ケース

本体
コネクター

リモコンコード④

リモコンコード④
引き回し例

フロントパネル

固定ネジ
本体

下部ケース

下部ケース
下部ケース
固定ネジ②

結束バンド

温水温度調節つまみ

窓

ランプ

フロントパネル

スイッチボックス
取付ネジ③

温水温度調節つまみ

本体

リモコンコード

スイッチボックス
　　　　(市販品)⑤

リモコン側

窓

ランプ
お願い

露出取付けの場合

●リモコンの準備

埋込み取付けの場合

２.下部ケースを付属の下部ケース固定ネジ②２本で壁に固定します。

１.室内側にスイッチボックス（市販品）⑤を取付け、リモコンコード④を引き出し、
　 コネクターに接続します。

３.先に取外した固定ネジ２本で下部ケースに本体を取付け、フロントパネルを
　 はめ、温水温度調節つまみの向きを確認して奥まで差込みます。
　 フロントパネルの取付時に２つのランプがパネルの窓内にあることを確認して
　 はめ込んでください。

２.本体を付属のスイッチボックス取付ネジ③でスイッチボックス（市販品）⑤に
 　直接取付け、フロントパネルをはめ、温水温度調節つまみの向きを確認して
　 奥まで差込んでください。
　 フロントパネルの取付時に2つのランプがパネルの窓内にあることを確認して
 　はめ込んでください。
 　※下部ケースは使用しません。

１.左図のようにリモコンコード④をコネクターに接続します。
    下部ケースのUカット部の位置にあわせて本体内のリモコン
    コードを引き回します。

　 ※結束バンドは本体と下部ケース内に納めてください。

●左図のように温水温度調節つまみ、フロントパネル、本体、下部ケースの
　順にリモコンを分解します。

□の中に 印をいれて確認してください｡
確認後､この据付工事説明書をお客さまにお渡しください｡
※ヒートポンプユニットの配線が完了してから作業してください。
　□ヒートポンプユニットのブレーカをONにしましたか？
　□降雪センサー（現地手配）を接続してある場合は手動ONの状態にしましたか？
　□リモコンの電源ランプとモニターランプが電源切入スイッチの入側で点灯（モニターランプが点滅しないこと）、
　　切側で消灯することを確認しましたか？
　□動作確認後は降雪センサー（現地手配）の手動ONを忘れずに解除しましたか？
　※外気温によっては、電源を切った後に霜取り運転をするため、モニターランプがすぐに消灯しないことがあります。

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿 3-18-1

●スイッチボックスは、できるだけ壁の仕上げ面と同一になるようにしてください。
●壁面より奥に埋まる場合は、スイッチボックスと同一寸法で仕上げ部分を修正
　してください。
●コンクリート用スイッチボックスへの埋込みはできません。
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