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• ご使用の前に、この説明書をよくお読みになり正しく安全にお使いください。
• この説明書は大切に保管してください。
• お使いになる方が代わる場合には、本書と「据付工事説明書（据付編）」「据付工
事説明書（設定編）」「取扱説明書（Bluetooth®設定編）」をお渡しください。
• お客様ご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができませ
ん。）
• この製品は、日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できませ
ん。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and the contents in 
this document cannot be applied in any other country. No servicing 
is available outside of Japan.

取扱説明書

三菱電機ビル空調管理システム
三菱電機スリムエアコン
[共通]
MAコンパクトリモコン
形名
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安全のために必ず守ること

安全のために必ず守ること
この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、取り扱って
ください。
ここに記載した注意事項は、安全に関する重要な内容です。必ずお守
りください。

図記号の意味は次のとおりです。

お読みになったあとは、お使いになる方に必ず本書をお渡しください。
お使いになる方は、本書をいつでも見られるところに大切に保管してく
ださい。移設・修理の場合、工事をされる方にお渡しください。また、
お使いになる方が代わる場合、新しくお使いになる方にお渡しください。

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重
傷を負うおそれのあるもの

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う、
または物的損害が発生するおそれのあるもの

（一般禁止） （水ぬれ禁止） （ぬれ手禁止）

（一般指示）
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安全のために必ず守ること

改造はしないこと。 　

禁止

けが・感電・火災のおそれあり。

コントローラの据付・点検・修理をす
る周囲に子どもを近づけないこと。

　

禁止
工具などが落下すると、けがのおそれあ
り。

コントローラを水・液体で洗わないこ
と。

　

水ぬれ
禁止

ショート・漏電・感電・故障・発煙・発
火・火災のおそれあり。

ぬれた手で電気部品に触れたり、ス
イッチ・ボタンを操作したりしないこ
と。

　

ぬれ手
禁止

感電・故障・発煙・発火・火災のおそれ
あり。

異常時（こげ臭いなど）は、運転を停
止して電源スイッチを切ること。

　

指示を
実行

お買い上げの販売店・お客様相談窓口に
連絡すること。
異常のまま運転を続けた場合、感電・故
障・火災のおそれあり。

一般事項
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安全のために必ず守ること

コントローラのカバーを取り付けるこ
と。

　

指示を
実行

ほこり・水が入ると、感電・発煙・発
火・火災のおそれあり。

先のとがった物で表示部・スイッチ・
ボタンを押さないこと。

　

使用禁止
感電・故障のおそれあり。

コントローラの廃棄は販売店に依頼す
ること。

　

指示を
実行

環境破壊のおそれあり。

移設・修理をするときに

分解・改造はしないこと。移設・修理
は販売店または専門業者に依頼するこ
と。

　

禁止けが・感電・火災のおそれあり。
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1. 各部の名前とはたらき

1. 各部の名前とはたらき
1-1. 操作部－サイン画面、メイン画面

サイン画面

①

⑨

メイン画面

②

③

⑥

④

⑦

⑤

⑧
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1. 各部の名前とはたらき

番号 名前 はたらき
① タッチパネルフルカラーLCD 運転内容を表示します。

液晶表示消灯中に、液晶のいずれかの場所をタッチす
るとサイン画面へ切換わります。サイン画面表示中に
画面のいずれかの場所をタッチするとメイン画面へ切
換わります。

② [運転/停止]ボタン ※1 1度押すと運転し、もう1度押すと停止します。
③ [セッティング]ボタン メインメニューを表示します。
④ [左] ボタン ※2 ルーバー、換気、風向、風速、運転モード、設定温度

の順で設定項目を切換えます。
⑤ [右] ボタン ※2 設定温度、運転モード、風速、風向、換気、ルーバー

の順で設定項目を切換えます。
⑥ [上][下] ボタン ※3 上記④⑤にて選択した項目の設定内容を変更します。
⑦ [風速ショートカット]ボタン

※4
風速設定画面へのショートカットボタンです。

⑧ 言語切替ボタン ボタンを押すごとにサイン画面、メイン画面の表示が
「日本語」⇒「英語」⇒「中国語（簡体字）」⇒「日本
語」…と切換わります。

⑨ 運転ランプ 運転中、緑色に点灯します。立上げ時・異常時は点滅
します。ただし、運転 LED点灯設定が「しない」の
ときは点灯しません。

※1 運転/停止が操作禁止または操作ロックしている場合②は表示しません。
※2 ④⑤の左右ボタンによる設定項目の切替えは操作ロック機能で該当の設定項目がロッ

ク状態の場合、その項目は表示しません。
※3 システムコントローラにより集中管理中に制限されている項目は⑥ボタンを押して設

定内容を変更できません。
※4 風速が操作ロックされている場合、⑦は表示しません。
※5 操作ロックの設定で、向け先設定を「ホテル」に選択している場合、以下の項目が自動で

ロック状態となります。 
・運転モード操作 
・風向操作 
・メニュー操作 
・ルーバー操作
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1. 各部の名前とはたらき

1-2. 操作部－メニュー画面

⑥

⑤ ⑧

⑦

④ ③ ② ①
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1. 各部の名前とはたらき

番号 名前 はたらき
① [運転/停止]ボタン 1度押すと運転し、もう1度押すと停止します。
② [決定] ボタン 設定の決定をします。
③ [戻る] ボタン 前の画面に戻ります。

メインメニュー表示時はサイン画面に戻ります。
④ [メニュー]ボタン メニュー画面で押すと、メインメニュー画面を表示しま

す。
⑤ ファンクションボタン[F1] メニュー画面：操作する画面によって動作が変わります。
⑥ ファンクションボタン[F2] メインメニュー画面：カーソルが左に移動します。

メニュー画面：操作する画面によって動作が変わります。
⑦ ファンクションボタン[F3] メインメニュー画面：カーソルが右に移動します。

メニュー画面：操作する画面によって動作が変わります。
⑧ ファンクションボタン[F4] メニュー画面：操作する画面によって動作が変わります。

ファンクションボタンは操作する画面によって動作が変わります。
液晶表示下部の操作ガイドにしたがって操作してください。
集中管理中、操作ロックにより操作が禁止されている項目に対応する操作
ガイドは表示しません。

メインメニュー画面 メニュー画面

⑤ ⑥ ⑦ ⑧
操作ガイド

⑤ ⑥ ⑦ ⑧
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1. 各部の名前とはたらき

1-3. 表示部－サイン画面、メイン画面
メイン画面の表示には、「詳細」と「簡易」の２種類があります。
工場出荷時は詳細表示となっています。
簡易画面への切換えは「5-14. メイン画面表示設定」で変更します。
（66ページ参照）

詳細画面
※ 説明のためすべてのアイコンを表示しています。

サイン画面 メイン画面

①

③

④④

⑤～⑱

②⑲

簡易画面

①

③

④
④ ②⑲
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1. 各部の名前とはたらき

番号 名前 はたらき

① 設定温度もしくは室内温度
（据付工事説明書（設定編）
を参照）

設定温度もしくは室内温度を表示します。

② リモコン名称表示
（据付工事説明書（設定編）
を参照）

リモコンの名前を表示します。
（異常中は異常コードを表示します。※1）

③ 設定項目および設定内容 「設定温度」↔「運転モード」↔「風速」↔「風向」↔「換
気」↔「ルーバー」とその設定内容を表示します。
集中管理された項目を操作すると「集中管理中」を一定
時間表示します。

④ 時刻表示
（据付工事説明書（設定編）
を参照）

現在の時刻を表示します。

⑤  表示
(39 ページ参照）

オン /オフタイマーまたは消忘れ防止タイマー設定が有
効のときに表示します。
タイマー設定が集中管理中のときは  を表示します。

⑥  表示
(43 ページ参照）

週間スケジュールタイマー設定が有効のときに表示しま
す。

⑦  表示 省エネ制御中に表示します。
(室内ユニットの機種により表示しない場合があります。）

⑧  表示
(46 ページ参照）

室外サイレントモード制御中に表示します。

⑨  表示 発停操作が集中管理中のときに表示します。

⑩  表示 運転モード操作が集中管理中のときに表示します。

⑪  表示 設定温度操作が集中管理中のときに表示します。

⑫  表示 フィルターリセット操作が集中管理中のときに表示しま
す。

⑬  表示
(51 ページ参照）

操作ロック設定が有効のときに表示します。

⑭  表示
(48 ページ参照）

設定温度範囲制限設定が有効のときに表示します。

⑮  表示 室内温度を検知するセンサー位置がリモコンのときに表
示します。
室内ユニットのときは  を表示します。

⑯  表示 人感ムーブアイ省エネ運転中に表示します。
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1. 各部の名前とはたらき

番号 名前 はたらき

⑰  表示
(81 ページ参照）

フィルターのお手入れ・ダストボックスごみ捨て時期に
なると表示します。
清掃中のときは  を表示します。

⑱  表示
(57 ページ参照）

パワーシェア運転設定が有効のときに表示します。

⑲ メンテナンス異常コード表
示

異常中は異常コードを表示します。※1

※1 サイン画面とメイン画面に異常コードが表示される場合は、室内ユニットが運転を継続
できる異常が発生しています。 
異常コードを確認の上、お買い上げの販売店（工事店・サービス店）にご連絡ください。
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2. ご使用の前に

2. ご使用の前に
お客様ご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができませ
ん。）
コントローラの据付工事は、販売店（工事店）が関連法規・資格などに基づ
き実施しております。
据付工事完了後、「9. 据付工事の確認と試運転」の事項をお客様自身でご確
認ください。
• 本製品をお使いいただく前に据付工事説明書を確認してください。その
際、本製品を含む冷暖房装置のシステム構成と本製品の運転手順・安全
を確保するための正しい使い方について販売店（工事店）から説明を受け
てください。
• 本製品の移設や修理は、販売店（工事店・サービス店）に依頼してくださ
い。

2-1. 画面の流れ
[セッティング]ボタンを押すと、メインメニュー画面が表示します。
メインメニュー画面での操作のしかたは 30ページを参照してくださ
い。
メインメニュー画面

┃
┣━▶　操作
┃ ┣━━▶ 　ハイパワー運転
┃ ┣━━▶ 　快適設定
┃ ┃　　　 ┣━━▶ 風向固定操作
┃ ┃　　　 ┣━━▶ 人感ムーブアイ設定 ※3
┃ ┃　　　 ┣━━▶ 風速自動静音設定
┃ ┃　　　 ┗━━▶ 冷風防止ベーン設定
┃ ┗━━▶ 　Bluetooth 接続情報 ※1
┃
┣━▶　タイマー
┃ ┣━━▶ 　タイマー設定
┃ ┃　　　 ┣━━▶ オン /オフタイマーの設定
┃ ┃　　　 ┗━━▶ 消忘れ防止タイマーの設定
┃ ┣━━▶ 　週間スケジュール設定
┃ ┗━━▶ 　室外サイレントモード設定
┃
┣━▶　省エネ
┃ ┣━━▶ 　制限設定
┃ ┃　　　 ┣━━▶ 設定温度範囲制限
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2. ご使用の前に

┃ ┃　　　 ┗━━▶ 操作ロック
┃ ┣━━▶ 　省エネ設定
┃ ┃　　　 ┣━━▶ 設定温度自動復帰
┃ ┃　　　 ┣━━▶ 省エネ運転スケジュール
┃ ┃　　　 ┗━━▶ パワーシェア運転
┃ ┗━━▶ 　CO2 排出量表示（スリムのみ）
┃
┣━▶　初期設定
┃ ┣━━▶ 　基本設定メニュー
┃ ┃　　　 ┣━━▶ 時刻設定メニュー
┃ ┃　　　 ┃　　　 ┣━━▶ 時刻設定
┃ ┃　　　 ┃　　　 ┗━━▶ サマータイム設定
┃ ┃　　　 ┣━━▶ 管理者用パスワード登録 ※2
┃ ┃　　　 ┣━━▶ リモコン名称設定 ※2
┃ ┃　　　 ┗━━▶ Bluetooth 設定 ※1
┃ ┣━━▶ 　表示設定メニュー
┃ ┃　　　 ┣━━▶ メイン画面表示設定
┃ ┃　　　 ┣━━▶ リモコン表示設定 ※2
┃ ┃　　　 ┣━━▶ 輝度調整
┃ ┃　　　 ┣━━▶ CO2表示設定（スリムのみ）
┃ ┃　　　 ┗━━▶ デザイン設定
┃ ┣━━▶ 　運転設定メニュー ※2
┃ ┃　　　 ┗━━▶ 自動モード設定
┃ ┣━━▶ 　タッチパネルメニュー
┃ ┃　　　 ┣━━▶ タッチパネル補正
┃ ┃　　　 ┗━━▶ タッチパネル清掃
┃ ┗━━▶ 　画面更新 ※1
┃
┣━▶　メンテナンス
┃ ┣━━▶ 　異常情報
┃ ┣━━▶ 　フィルター情報
┃ ┗━━▶ 　清掃メニュー
┃ ┣━━▶ 自動昇降パネル操作 ※4
┃ ┃　　　 ┣━━▶ パネル操作
┃ ┃　　　 ┗━━▶ 下降距離設定
┃ ┣━━▶ 自動清掃設定
┃ ┗━━▶ 自動清掃操作
┃
┗━▶　サービス

┣━━▶ 　試運転メニュー ※3
┃　　　 ┣━━▶ 試運転操作
┃　　　 ┗━━▶ ドレンポンプ試運転操作
┣━━▶ 　サービス情報登録メニュー ※3
┃　　　 ┣━━▶ 形名登録
┃　　　 ┣━━▶ 製造No. 登録
┃　　　 ┣━━▶ 販売店・サービス店登録
┃　　　 ┗━━▶ サービス情報初期化
┣━━▶ 　設定
┃　　　 ┣━━▶ 機能選択 (スリム ) ※ 2
┃　　　 ┣━━▶ 機能選択 (マルチ ) ※ 2
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┃　　　 ┣━━▶ ロスナイ設定（マルチのみ） ※2
┃　　　 ┣━━▶ ローテーション設定 ※3
┃　　　 ┗━━▶ リモコン機能設定 ※2
┣━━▶ 　点検 ※2
┃　　　 ┣━━▶ 異常履歴
┃　　　 ┣━━▶ 診断
┃　　　 ┃　　　┣━━▶ 自己診断
┃　　　 ┃　　　┗━━▶ リモコン診断
┃　　　 ┣━━▶ スマートメンテナンス（スリムのみ）
┃　　　 ┗━━▶ 要求コード送信（スリムのみ）
┗━━▶ 　その他

┣━━▶ サービス用パスワード登録 ※2
┣━━▶ リモコン設定初期化
┗━━▶ リモコン情報 ※2

• 室内ユニットの機種により、設定できない項目があります。

※1 取扱説明書（BluetoothⓇ設定編）を参照してください。
※2 据付工事説明書（設定編）を参照してください。
※3 室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。
※4 自動昇降用パネルの取扱説明書を参照してください。 
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2. ご使用の前に

2-2. 取扱説明書内のアイコンの説明

　[F1] ボタン：カーソルが左に移動します。
　[F2] ボタン：カーソルが右に移動します。
　[F3] ボタン：数字を1減らします。
　[F4] ボタン：数字を1増やします。

設定を変更する場合に、管理者用（またはサービス用）パスワード入力画面が表示
します。
パスワードを入力してください。

※パスワードが一致しない場合は設定変更できません。

運転中にのみ操作できます。

冷房・暖房・自動運転中のみ操
作できます。

停止中にのみ操作できます。

操作ロック中、集中管理中は操作
できません。

P

運 停

冷暖

使用方法
タイマー設定 P

取扱説明書内にマーク
があるとき、以下の内容
を表しています。

F1 F3 F4F2
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3. 使用方法・基本操作

3. 使用方法・基本操作
3-1. 運転・停止
[1] 運転
手順
1. [運転/停止]ボタンを押す。 
運転ランプ（緑）が点灯し、運転を開始します。 
ただし、運転LED点灯設定が「しない」のとき
は、点灯しません。

[2] 停止
手順
1. [運転/停止]ボタンを押す。 
運転ランプが消灯し、運転を停止します。
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3. 使用方法・基本操作

3-2. 運転モード・温度設定・風速・風向・ルーバー・換気

3-2-1. 運転モード設定方法

手順
1. [ ]または [ ]ボタンを押し、希望の
運転モードに切換える。 
ボタンを押すごとに「冷房」「ドライ」「送風」「自
動」「暖房」の順に切換わります。

冷房

自動

ドライ 送風

暖房

• 室内ユニットの機種により設定できない運
転モードは表示しません。
• 室内ユニットの機種によっては、デュア
ルオートモードになります。ただし、運転
モードの表示は「自動」です。

モード表示が点滅する場合
室外ユニットに接続された他の室内ユニットが、すでに異なる運転モード
で運転している場合に点滅します。他の室内ユニットの運転モードに合わ
せてください。他の室内ユニットと異なる運転モードは設定できません。

お知らせ
• 暖房運転時は吹出し空気が一定の温度に達するまで、吹出し空気の温度
上昇に合わせて、徐々に設定風速へ切換わります。その間、「準備中」と表
示されます。
• 外気温度が低く、湿度が高いときに室外ユニットに霜が付きます。この
霜を溶かす運転を行っているとき、「霜取中」と表示されます。

運
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3. 使用方法・基本操作

デュアルオートモード
デュアルオートモードでは、冷房と暖房の温度を個別に設定でき、デュアル
オートモード運転中は室内温度により室内ユニットが自動的に冷房と暖房
を切換え、２つの設定温度内に室内温度を維持します。
デュアルオートモードで設定した冷房と暖房の設定温度は、冷房/ドライ/
暖房モードそれぞれの設定温度に反映されます。
下図はデュアルオートモードで動作中のユニットの動作パターンを示しま
す。

D

デュアルオートモード運転中

設定温度
（冷房）

設定温度
（暖房）

外気温度の変化の
影響を受けて室内
温度は変化します。 室内温度

暖房 冷房 暖房 冷房

※ 冷房設定温度と暖房設定温度の差（D）の最小値は、接続する室内ユニッ
トにより異なります。
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3. 使用方法・基本操作

3-2-2. 温度設定方法
冷房･ドライ、暖房、自動の場合
手順
1. [ ]または [ ]ボタンを押
す。 
設定温度は [ ]ボタンを押すご
とに下がり、[ ]ボタンを押す
ごとに上がります。
• 設定可能範囲は設定温度範囲
（23ページ）を参照ください。
• 送風・換気運転の場合は設定でき
ません。
• 設定温度は室内ユニットの機
種とリモコン表示設定により
0.5℃単位または1℃単位で表示
します。

運転モード

室内温度

デュアルオートモードの場合
現在の設定温度を表示します。
手順
1. [ ]または [ ]を押す。 
冷房と暖房の設定温度を切換えま
す。 冷房設定温度

暖房設定温度
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3. 使用方法・基本操作

2. [ ]または [ ]ボタンを押
す。 
選択された設定温度は [ ]ボタ
ンを押すごとに設定温度が下がり、
[ ]ボタンを押すごとに設定温
度が上がります。
• 各モードで設定できる温度範囲
は下表を参照してください。
• デュアルオートモードの冷房と
暖房の設定温度は冷房/ ドライ、
暖房モードの設定温度とそれぞ
れ共通です。
• デュアルオートモードの冷房と
暖房の設定温度は、以下の条件で
設定できます。
• 冷房設定温度が暖房設定温度
よりも高く、温度差Ｄが最小
温度差以上（21ページ参
照）

冷房設定温度

暖房設定温度

※ 操作により２つの設定温度が最小温度差未満となる場合には、温度範囲
内で両方の設定温度が同時に変更されます。

運転モード 設定温度範囲
冷房・ドライ 19～30℃
暖房 17～ 28℃
自動 19～ 28℃

デュアルオート
モード

冷房 冷房モードの設定温度範囲
暖房 暖房モードの設定温度範囲

送風・換気 設定できません。

機種により設定可能な温度範囲が異なります。（スリム・マルチ・中温機
種・ズバ暖機種など）
なお、機能設定による制限や設定範囲制限機能等の設定値により温度設
定範囲が制限される場合があります。
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3-2-3. 風速設定方法

手順
1. 風速調節は [ ]または [ ]ボタン
を押して切換える。

自動

• 設定できる風速は接続される室内ユ
ニットの機種により異なります。
• 急速運転可能なマルチ機種に接続して
おり急速運転している場合 急速  を表示
します。急速運転の詳細は室内ユニッ
トの据付工事説明書を参照ください。

3-2-4. 風向設定方法

手順
1. [ ]または [ ]ボタンを押す。 
「自動」「設定1」「設定2」「設定3」「設定4」
「設定5」「スイング」の順に切換わります。

スイング

設定3

設定2

設定5

設定1

設定4

自動

スイングを選択すると自動でベーンが動
きます。
設定1～5を選択した場合は、選択したポ
ジションでベーンを固定します。
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冷房およびドライ運転で「設定2～5」に設
定したときに、メイン画面の風向マークに
「 」が表示される場合があります。（機
種により異なります。）1時間経過すると
「 」表示は消え、風向が「設定1」に切り
換わります。

3-2-5. ルーバー設定方法

手順
1. [ ]または [ ]ボタンを押す。 
「切」「入」の順に切換わります。

入切
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3-2-6. 換気設定方法
換気設定は停止中でも操作できます。
手順
1. [ ]または [ ]ボタンを押す。 
「停止」「弱」「強」の順に切換わります。

停止 弱 強

• 24時間換気を設定している場合 24  
を表示します。
• 室内ユニットと換気装置の機種により、
換気装置のみを運転した場合でも室内
ユニットのファンが動作する場合があ
ります。

3-2-7. 言語変更方法
サイン画面、メイン画面の言語を日本語、英語、中国語（簡体字）のいずれか
に変更することができます。
手順
1. [  ]を押す。 
サイン画面、メイン画面の言語が「日
本語」→「英語」→「中国語（簡体字）」
の順に切換わります。
• リモコン名称、時刻表示は切換わ
りません。
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4. 使用方法・メニュー操作

4. 使用方法・メニュー操作
4-1. メニュー一覧

設定および表示項目 詳細内容 参照

操作
メニュー

ハイパワー運転

室温をすばやく快適な温度にしま
す。
• ハイパワー運転は、最大30分
運転します。

31ページ

快適設定

風向固定操作 ベーンごとに風向の固定操作をし
ます。 32ページ

風速自動静音設定 風速自動設定時、最大風速設定を
使用しない設定ができます。 35ページ

冷風防止ベーン設定
標準よりもベーンの角度を上向き
に設定し冷風が直接当たる不快感
を防止します。

36ページ

タイマー
メニュー

タイマー
設定

オン /オフタイマー

運転開始時刻と停止時刻を設定し
ます。
• 設定時刻は5分単位で設定可
能です。

※ 時刻設定が必要です。

39ページ

消忘れ防止タイマー

運転を開始してから停止するまで
の時間を設定します。
• 設定時間は10分単位で30～
240分まで選択可能です。

41ページ

週間スケジュール設定

1週間の運転開始時刻と停止時刻
を設定します。
• 1日最大8パターンまで設定
可能です。

• 週間スケジュールを2種類設
定できます。

※ 時刻設定が必要です。
※ オン/オフタイマー有効中は
動作しません。

43ページ

室外サイレントモード設定

静音性を優先して運転する時間帯
を設定します。
1週間の室外サイレントモード運
転開始時刻と停止時刻を設定しま
す。
• 静音レベルは「標準」「中」「静」
から設定します。

※ 時刻設定が必要です。

46ページ
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設定および表示項目 詳細内容 参照

省エネ
メニュー

制限設定

設定温度範囲制限
設定温度の範囲を制限します。
• 運転モードによる温度範囲の
制限が可能です。

48ページ

操作ロック
指定した操作をロックします。
• 操作ロック中は指定した操作
が無効となります。

51ページ

省エネ
設定

設定温度自動復帰

設定時間後に設定した温度に戻り
ます。
• 設定時間は10分単位で30～
120分まで選択可能です。

※ 設定温度範囲制限が有効のと
きは機能しません。

53ページ

省エネ運転
スケジュール

1週間の省エネ運転開始時刻と停
止時刻、能力セーブ値を設定しま
す。
• 1日最大4パターンまで設定
可能です。

• 設定時刻は5分単位で設定可
能です。

• 能力セーブ値は10％単位で
90～50%、0％から選択可
能です。

※ 時刻設定が必要です。

55ページ

パワーシェア運転
パワーシェア運転を設定します。
• 1グループの室内ユニットが
2～4台のときに有効です。

57ページ

CO2 排出量表示
（日次・月次データ）
（スリムのみ）

運転中に排出したCO2 排出量を
表示します。
• 過去の日次(1週間分)/月次
(14ヶ月分)のデータを表示で
きます。

※ CO2排出量は運転状態から推
定される消費電力を元に算出
した目安です。

58ページ
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4. 使用方法・メニュー操作

設定および表示項目 詳細内容 参照

初期設定
メニュー

基本設定
時刻設定 現在の時刻を設定します。 62ページ
サマータイム設定 サマータイムを設定します。 64ページ

表示設定

メイン画面表示設定
メイン画面の詳細表示と簡易表示
の切換えをします。
• 工場出荷時：詳細表示

66ページ

アイコン説明
メイン画面に表示される設定内容
において、アイコン説明文字の表
示／非表示を設定します。

67ページ

輝度調整 液晶の濃度の調整を行います。 69ページ
CO2 表示設定
（スリムのみ）

CO2 排出量表示日次データ、月
次データを数値で確認できます。 70ページ

デザイン設定 サイン画面とメイン画面の色を変
更します。 72ページ

タッチ
パネル
メニュー

タッチパネル補正 タッチパネルの補正を行います。 73ページ

タッチパネル清掃 清掃時に30秒間タッチパネルが
反応しないようにします。 75ページ

サービス
メニュー

リモコン設定初期化 リモコンを出荷時の状態に戻しま
す。 76ページ

リモコン情報
リモコンの形名、ソフトウェア
バージョン、シリアルNo. を表
示します。

77ページ

お手入れ
(メンテ
ナンスメ
ニュー )

異常情報

ユニットに異常が発生したとき、
異常内容を表示します。
• 異常コード、異常発生元、発生
日時、冷媒アドレス、形名、製
造番号、連絡先情報(販売店
名、サービス店名、電話番号)
を表示します。

※ 形名以降はあらかじめ入力が
必要です。

• 携帯電話点検コード検索サー
ビスサイトのURLと二次元
コードを表示します。

78ページ

フィルター情報

フィルターサイン発生状況を表示
します。
• フィルターサインの解除をし
ます。

81ページ

清掃
メニュー

自動清掃設定

自動清掃実行内容を設定します。
• 自動的にフィルター清掃を実
施するよう設定します。

• 清掃動作を時間指定、または常
時実行するよう設定できます。

※ 時刻設定が必要です。

83ページ

自動清掃操作 自動清掃の強制運転をします。 85ページ
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4. 使用方法・メニュー操作

4-2. メインメニュー画面での操作のしかた

手順
1. メイン画面で [セッティング]ボタ
ンを押す。 
メインメニュー画面が表示します。

2. [F2]または [F3]ボタンを押して、
項目を選択する。 
[F2]ボタンを押すとカーソルが左
へ移動します。 
[F3]ボタンを押すとカーソルが右
へ移動します。

カーソル

メインメニュー画面で選択できる項目は以下となります。
該当項目にカーソルを合わせて [決定]ボタンを押すと、各メニューが表示
されます。
• 操作メニュー
• タイマーメニュー
• 省エネメニュー
• 初期設定メニュー
• メンテナンスメニュー
• サービスメニュー
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5. 使用方法・各種設定操作

5. 使用方法・各種設定操作
5-1. ハイパワー運転
運転能力を上げて、すばやく快適な室温にします。
ハイパワー運転は最大30 分間能力を上げて運転し、自動で通常運転に戻
ります。
運転モード切換操作、風速切換操作を行ったときも、通常運転に戻ります。
手順
1. 「冷房」「暖房」「自動」運転中に、操作
メニュー画面（30ページ参照）で
「ハイパワー運転」を選択し、[決定]
ボタンを押す。

2. [F3]または [F4]ボタンを押して
「ON」を選択し、[決定]ボタンを押
す。

設定確定画面が表示します。

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る…[メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

運 冷暖
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5. 使用方法・各種設定操作

5-2. 風向固定操作

手順
1. 操作メニュー画面で「快適設定」を選
択し、[決定]ボタンを押す。

2. [F1]または [F2]ボタンを押して
「風向固定操作」を選択し、[決定]ボ
タンを押す。

停
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5. 使用方法・各種設定操作

3. [F1]ボタンを押して「冷媒アドレ
ス」「号機」を選択する。

4. [F2]または [F3]ボタンを押して風
向を固定するユニットの冷媒アドレ
スと号機を設定する。
• 冷媒アドレス
• 号機　「1」「2」「3」「4」
※ 設定対象ユニットがわからない
場合は [F4]ボタンを押して確認
してください。

5. [決定]ボタンを押す。
画面表示例はスリムの場合です。
マルチの場合、「冷媒アドレス」は「M-NET
アドレス」と表示します。また「号機」は
表示しません。

6. [F1] ボタンを押して「風向設定」を
選択する。

7. [F2]または [F3]ボタンを押して
「4 方向」または「2方向」を選択し、
[F4]ボタンを押す。 
現在の風向設定状況が表示します。
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5. 使用方法・各種設定操作

8. [F1]または [F2]ボタンを押して吹
出口1～4のうちから選択する。
• 吹出口 
「1」「2」「3」「4」「1 2 3 4（全吹
出口）」

※ 全吹出口を選択した場合、初回風
向表示は「 」となります。

9. [F3]または [F4]ボタンを押して、
希望の風向に切換える。 
「設定無し（解除）」「設定1」「設定2」
「設定3」「設定4」「設定5」「設定6」
の順に切換わります。

設定無し

設定3

設定2

設定5

設定1

設定4

ﾄﾞﾗﾌﾄｾｰﾌﾞ
設定6※

全吹出口
選択時

※ 設定６は１つの吹出口にのみ設定可能です。
※ ドラフトセーブモード
「ドラフトセーブ」は上下風向設定1よりも水平な角度にして、その方向
への風が人に当たらないようにします。この機能が設定できるのは１つ
の風向ベーンについてのみです。
また、2, 3方向吹き出しが設定されている場合は、本機能は使用できま
せん。
ドラフトセーブにした場合、吹出した空気により天井が汚れる場合があ
ります。
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5. 使用方法・各種設定操作

10. 選択し終わったら [決定]ボタンを
押す。 
設定情報送信画面が表示します。 
送信が完了すると4の画面に戻りま
す。 
同様の手順で他の吹出口の設定を行
います。

※ 2方向の内容詳細についてはユニッ
トの説明書を参照してください。

画面移動方法
• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

5-3. 風速自動静音設定
風速自動設定時、最大風速を使用しない運転をする設定ができます。
手順
1. 操作メニュー画面で「快適設定」を選
択し、[決定]ボタンを押す。

2. [F1]または [F2]ボタンを押して
「風速自動静音設定」を選択し、[決
定]ボタンを押す。

停



36WT08597X04

5. 使用方法・各種設定操作

3. [F3]または [F4]ボタンを押して希
望の設定に切換える。
• 通常：  風速自動設定時、最大風速

設定を使用します。
• 静音：  風速自動設定時、最大風速

設定を使用しません。
4. [決定]ボタンを押す。

画面移動方法
• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

5-4. 冷風防止ベーン設定

手順
1. 操作メニュー画面で「快適設定」を選
択し、[決定]ボタンを押す。

停
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5. 使用方法・各種設定操作

2. [F1]または [F2]ボタンを押して
「冷風防止ベーン設定」を選択し、
[決定]ボタンを押す。

3. [F1]ボタンを押して「冷媒アドレ
ス」「号機」を選択する。

4. [F2]または [F3] ボタンを押して冷
風防止ベーンを設定するユニットの
冷媒アドレスと号機を設定し、[決
定]ボタンを押す。
• 冷媒アドレス
• 号機　「1」「2」「3」「4」

※ 設定対象ユニットがわからない場合
は [F4]ボタンを押して確認してく
ださい。

画面表示例はスリムの場合です。
マルチの場合、「冷媒アドレス」は「M-NET
アドレス」と表示します。また「号機」は
表示しません。



38WT08597X04

5. 使用方法・各種設定操作

5. [F1]ボタンを押して「冷媒アドレ
ス」「号機」「冷風防止設定」を選択す
る。

6. [F2]または [F3]ボタンを押して冷
風防止ベーンを設定するユニットの
冷媒アドレスと号機、冷風防止設定
を設定し、[決定]ボタンを押す。
• 冷媒アドレス
• 号機　「1」「2」「3」「4」
• 冷風防止設定　「OFF」「ON」

画面表示例はスリムの場合です。
マルチの場合、「冷媒アドレス」は「M-NET
アドレス」と表示します。また「号機」は
表示しません。

7. 設定が完了したら [決定]ボタンを
押す。 

スリム

設定確定画面が表示します。

画面移動方法
• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン
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5-5. タイマー設定
5-5-1. オン/オフタイマーの設定方法
毎日同じ時間に運転/停止する場合（繰返し）や、当日だけ運転/停止する場
合（１回のみ）に設定します。運転/停止それぞれ１回ずつ設定できます。
手順
1. メインメニュー画面（30ページ
参照）で「タイマー設定」を選択し、
[決定]ボタンを押す。
以下の場合、オン /オフタイマー設定は実
行されません。
オン /オフタイマー無効中／異常中／点検
中（サービスメニュー内）／試運転中／リ
モコン診断中／時刻未設定／機能選択中／
集中管理中（運転 /停止またはタイマー機
能が禁止の場合）

2. タイマーメニュー画面で「タイマー
設定」を選択し、[決定]ボタンを押
す。 
現在の設定状況が表示します。

3. タイマー情報画面で「オン/オフタ
イマー」を選択し、[決定]ボタンを
押す。 
タイマー設定画面が表示します。

P
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5. 使用方法・各種設定操作

4. [F1]または [F2]ボタンを押して
「オン/ オフタイマー」「運転時刻」
「停止時刻」「実行」から変更する項目
を選択する。

5. [F3]または [F4]ボタンを押して希
望の設定に切換える。
• オン/オフタイマー　「無効」「有
効」
• 運転時刻　5分単位で設定 ※1

• 停止時刻　5分単位で設定 ※1

• 実行　「一回のみ」「繰返し」
※1 ボタンを押し続けると連続で

数字が変わります。

6. 希望の設定に切換えた後、[決定]ボ
タンを押す。 

設定確定画面が表示します。

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る… [メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン
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オン/オフタイマーが「有効」のと
き、サイン画面と詳細メイン画面に
「 」が表示します。
このアイコンは集中管理中（タイ
マー機能が禁止の場合）には  表
示になります。

5-5-2. 消忘れ防止タイマーの設定方法
設定した時間に運転を停止します。
手順
1. タイマー情報画面を表示する。
（39ページ参照）
2. タイマー情報画面で「消忘れ防止」を
選択し、[決定]ボタンを押す。 
現在の設定状況を表示します。
以下の場合、消忘れ防止タイマー運転は実
行しません。
消忘れ防止タイマー無効中／異常中／点検
中（サービスメニュー内）／試運転中／リ
モコン診断中／機能選択中／集中管理中
（運転 /停止またはタイマー機能が禁止の場
合）

3. [F1]または [F2]ボタンを押して
「消忘れ防止タイマー」「運転後」から
変更する項目を選択する。
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4. [F3]または [F4]ボタンを押して希
望の設定に切換える。
• 消忘れ防止タイマー　「無効」「有
効」
• 運転後　  設定範囲：30～ 240分 

10 分単位で設定

5. 希望の設定に切換えた後、[決定]ボ
タンを押す。 

設定確定画面が表示します。

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る… [メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

消忘れ防止タイマー設定が「有効」の
とき、サイン画面と詳細メイン画面
に「 」が表示します。
このアイコンは集中管理中（タイ
マー機能が禁止の場合）には  表
示になります。
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5-6. 週間スケジュール設定
曜日により運転スケジュールを変えたい場合、曜日ごとに運転/停止、設定
温度をスケジュール設定します。また、週間スケジュールを2種類設定でき
ます。（例：夏用、冬用スケジュール等）オン/オフタイマーが「有効」の場
合、オン/オフタイマー動作が優先します。
手順
1. タイマーメニュー画面で「週間スケ
ジュール設定」を選択し、[決定]ボ
タンを押す。 
集中管理中(運転/停止、設定温度、
運転モードが禁止の場合)でも、週
間スケジュール運転は実行します。
ただし、禁止されている設定内容は
実行しません。

以下の場合、週間スケジュール運転は実行
しません。
オン /オフタイマー有効中／週間スケ
ジュール無効中／異常中／点検中（サービ
スメニュー内）／試運転中／リモコン診断
中／時刻未設定／機能選択中／集中管理中
（タイマー機能が禁止の場合）

現在の設定状況が表示します。
[F1]または [F2]ボタンを押すと月
～日曜日までの設定内容が確認でき
ます。
[F3]ボタンを押すとパターン5～
8を表示します。
[F4]ボタンを押すと設定２の設定
状況を表示します。

2. 設定画面へ進むには [決定]ボタン
を押す。 
週間スケジュール設定画面が表示し
ます。

P
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3. スケジュール動作を変更する場合
は、[F3]または [F4]ボタンを押し
て「スケジュール動作」の「無効」「設
定1」「設定2」を選択する。 
 
「設定1」を選択した場合、「設定1」
の内容を実行します。 
「設定2」を選択した場合、「設定2」
の内容を実行します。 
「無効」を選択した場合、スケジュー
ルは実行されません。

4. スケジュールの設定内容を更新ま
たは確認する場合は、[F1]または
[F2]ボタンを押して「スケジュール
設定」を選択する。 
[F3]または [F4]ボタンを押して
「スケジュール設定」の「設定1」「設
定2」を選択する。

[決定]ボタンを押すと週間スケ
ジュール設定画面（現在の設定状況）
が表示します。
1日8パターンまで設定できます。

5. パターン設定を行う場合は、[F1]ま
たは [F2]ボタンを押して曜日を選
択し、[F3]ボタンを押して設定する
曜日を確定する。（曜日は複数選択
できます。）

6. 希望の曜日に選択した後、[決定]ボ
タンを押す。 
パターン設定画面が表示します。
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7. [F1]ボタンを押してパターンを選
択する。

8. [F2]ボタンを押して「時刻」「運転/
停止」「自動」「温度」を選択する。

9. [F3]または [F4]ボタンを押して希
望の設定に切換える。
• 時刻　5 分単位で設定 
ボタンを押し続けると連続で数
字が変わります。
• 運転/停止　「運転」「停止」「自動」 
室内ユニットにより選択できる
項目が異なります。(自動のパ
ターンが実行されるとデュアル
オートモードで運転します。)
• 温度　設定範囲：  接続される室

内ユニットの
設定可能温度
範囲。(1℃単
位）

※ デュアルオートモードが選択されている場合、冷房と暖房の設定温
度を個別に設定できます。 
上図の「自動」の設定値は、20℃（暖房設定温度）、27℃（冷房設定
温度）を示しています。 
デュアルオートモードで運転中に、デュアルオートモード以外の設
定温度パターンが実行された場合、その設定温度は冷房設定温度に
反映されます。

10. 希望の設定に切換えた後、[決定]ボ
タンを押す。 
設定確定画面が表示します。 

画面移動方法
• 設定更新・曜日選択画面に戻る…[決定]ボタ
ン

• メインメニュー画面へ戻る… [メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン
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当日実行する週間スケジュール設定
があるとき、サイン画面と詳細メイ
ン画面に「 」を表示します。

このアイコンはオン/オフタイマー
有効中または集中管理中（タイマー
機能が禁止の場合）は表示しません。

5-7. 室外サイレントモード設定
静音性を優先して室内ユニットが運転する時間帯を設定します。1週間の
室外サイレントモード運転開始時刻と停止時刻を設定します。静音レベル
は「標準」「中」「静」から設定します。
手順
1. タイマーメニュー画面で「室外サイ
レントモード設定」を選択し、[決
定]ボタンを押す。 

現在の設定状況が表示します。
[F1]または [F2]ボタンを押すと、
月～日曜日までの設定内容が確認で
きます。

2. 設定画面へ進むには [決定]ボタン
を押す。

P
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スケジュール設定無効/有効切換え
画面が表示します。

3. スケジュールを有効にする場合は、
[F3]または [F4]ボタンを押して
「有効」を選択し、[決定]ボタンを押
す。

室外サイレントモード設定画面が表
示します。

4. 内容設定を行う場合は、[F1]または
[F2]ボタンを押して曜日を選択し、
[F3]ボタンを押して設定する曜日
を確定する。（曜日は複数選択でき
ます。）

5. 希望の曜日を選択した後、[決定]ボ
タンを押す。

内容設定画面が表示します。
6. [F1]または [F2]ボタンを押して
「開始時刻」「終了時刻」「静音レベル」
を選択する。

7. [F3]または [F4]ボタンを押して希
望の設定に切換える。
• 開始時刻　5分単位で設定 
ボタンを押し続けると連続で数
字が変わります。
• 終了時刻　5分単位で設定 
ボタンを押し続けると連続で数
字が変わります。
• 静音レベル　「標準」「中」「静」 

標準 中 静
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8. 希望の設定に切換えた後、[決定] 
ボタンを押す。 
設定確定画面が表示します。

画面移動方法
• 設定更新・曜日選択画面に戻る…[決定]ボタ
ン

• メインメニュー画面へ戻る… [メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

室外サイレントモード制御中のと
き、サイン画面と詳細メイン画面に
「 」が表示します。

5-8. 制限設定
5-8-1. 設定温度範囲制限の設定方法
運転モードごとに、設定温度の範囲を制限できます。
手順
1. メインメニュー画面（30ページ
参照）で「省エネ」を選択し、[決定]
ボタンを押す。

P
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2. [F1]または [F2]ボタンを押して
「制限設定」を選択し、[決定]ボタン
を押す。

現在の設定状況を表示します。

3. [F1]または [F2]ボタンを押して
「設定温度範囲制限」を選択し、[決
定]ボタンを押す。

設定温度範囲制限設定画面が表示し
ます。

4. [F1] ボタンを押して「設定温度範囲
制限」「冷房・ドライ上下限値」「暖房
上下限値」「自動上下限値」から変更
する項目を選択する。
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5. [F3]または [F4] ボタンを押して希
望の設定に切換える。
• 設定温度範囲制限　「無効」「有
効」
• 冷房・ドライ上下限値(1℃単位）
• 暖房上下限値(1℃単位）
• 自動上下限値(1℃単位）

設定温度範囲制限の設定範囲
モード 下限値 上限値

冷房・ドライ※1 ※3 19～ 30℃ 30～ 19℃
暖房※2 ※3 17～ 28℃ 28～ 17℃
自動※4 19～ 28℃ 28～ 19℃

• 設定範囲は室内ユニット（スリム機種、マルチ
機種、中温機種など）により異なります。

※1 冷房・ドライ・デュアルオートモード〔冷房〕
の設定温度を制限できます。

※2 暖房・デュアルオートモード〔暖房〕の設定
温度を制限できます。

※3 冷房・ドライ・デュアルオートモード〔冷
房〕と暖房・デュアルオートモード〔暖房〕の
設定は以下の条件で設定できます。（22
ページ参照） 
冷房上限設定－暖房上限設定≧最小温度差 
冷房下限設定－暖房下限設定≧最小温度差

※4 自動モードの設定温度を制限できます。

6. 希望の設定に切換えた後、[決定]ボ
タンを押す。 
設定確定画面が表示します。

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る… [メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

設定温度範囲制限設定が「有効」のと
き、サイン画面と詳細メイン画面に
「 」が表示します。
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5-8-2. 操作ロックの設定方法
運転・停止や、運転モードなどの操作を制限できます。
操作をロックするときは操作ロック設定を「有効」にしてください。
手順
1. 制限設定画面を表示する。 
（48ページ参照）
2. 制限設定画面で「操作ロック」を選択
し、[決定] ボタンを押す。 

操作ロック設定画面が表示します。

3. [F1]または [F2]ボタンを押して
「操作ロック設定」「向先設定」「発停
操作」「運転モード操作」「設定温度操
作」「風向操作」「メニュー操作」「風速
操作」「ルーバー操作」から変更する
項目を選択する。

4. [F3]または [F4]ボタンを押して希
望の設定に切換える。
•  操作ロック設定　「無効」「有効」
• 向先設定　「個別」「ホテル」
• 発停操作　「－」「ロック」
• 運転モード操作　「－」「ロック」
• 設定温度操作　「－」「ロック」
• 風向操作　「－」「ロック」
• メニュー操作　「－」「ロック」
• 風速操作　「－」「ロック」
• ルーバー操作　「－」「ロック」



52WT08597X04

5. 使用方法・各種設定操作

向け先設定で「ホテル」を選択した場
合、ホテル専用の操作ロックモード
となります。その際以下の項目は、
自動でロック状態となり変更できま
せん。「運転モード操作」「風向操作」
「メニュー操作」「ルーバー操作」。

5. 希望の設定に切換えた後、[決定]ボ
タンを押す。
設定確定画面が表示します。

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る… [メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

操作ロック設定が「有効」のとき、サ
イン画面と詳細メイン画面に「 」
が表示します。

• メニュー操作ロック中にメイン
メニュー画面を表示する場合は、
[セッティング]ボタンを10秒
以上押し続けると、管理者用パ
スワード入力画面が表示します。
パスワードを入力してください。
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5-9. 省エネ設定
5-9-1. 設定温度自動復帰の設定方法
設定時間後に設定した温度へ自動的に戻ります。
手順
1. 省エネメニュー画面で「省エネ設定」
を選択し、[決定]ボタンを押す。 

現在の設定状況が表示します。

2. [F1]または [F2] ボタンを押して
「設定温度自動復帰」を選択し、[決
定] ボタンを押す。

設定温度自動復帰設定画面が表示し
ます。

3. [F1]または [F2]ボタンを押して
「設定温度自動復帰」「冷房時」「暖房
時」から変更する項目を選択する。

P
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4. [F3]または [F4]ボタンを押して希
望の設定に切換える。
• 設定温自動復帰「無効」「有効」
• 冷房時
時間の設定範囲：  30分～120分

（10分単位）
温度の設定範囲：  19℃～30℃

(1℃単位）
• 暖房時
時間の設定範囲：  30分～120分

（10分単位）
温度の設定範囲：  17℃～28℃

(1℃単位）
※ 「冷房時」はドライ・自動冷房、「暖
房時」は自動暖房を含みます。

5. 希望の設定に切換えた後、[決定]ボ
タンを押す。
設定画面が表示します。

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る… [メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

※ 設定温度範囲制限が有効中および集中管理中（禁止中の項目が「タイマー
機能、設定温度」の場合）は、本設定は実行しません。

※ 本リモコンで運転モード、運転/ 停止操作を行うと設定時間に関係な
く、設定温度が戻ります。

※ 温度の範囲制限は、接続している室内ユニットにより異なります。
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5-9-2. 省エネ運転スケジュールの設定方法

手順
1. 省エネ設定画面を表示する。 
（53ページ参照）
2. 省エネ設定画面で「省エネ運転スケ
ジュール」を選択し、[決定]ボタン
を押す。 

省エネ運転スケジュール画面が表示
します。
[F1]または [F2]ボタンを押すと、
月～日曜日までの設定内容が確認で
きます。

3. 設定画面へ進むには [決定]ボタン
を押す。

省エネ運転スケジュール無効/有効
切換え画面が表示します。

4. [F3]または [F4]ボタンを押して
「無効」「有効」を選択する。
5. 設定更新・曜日選択画面へ進むには
[決定] ボタンを押す。
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設定更新・曜日選択画面が表示しま
す。
1日4パターンまで設定できます。

6. パターン設定を行う場合は、[F1]ま
たは [F2] ボタンを押して曜日を選
択し、[F3] ボタンを押して設定す
る曜日を確定する。（曜日は複数選
択できます。）

7. パターン設定画面へ進むには [決
定]ボタンを押す。

パターン設定画面が表示します。
8. [F1]ボタンを押してパターンを選
択する。

9. [F2]ボタンを押して左から「開始時
刻」「終了時刻」「能力セーブ値」を選
択する。

10. [F3]または [F4]ボタンを押して希
望の設定に切換える。
• 開始時刻　5分単位で設定 ※1

• 終了時刻　5分単位で設定 ※1

• 能力セーブ値 
　設定範囲：  90～ 50％、0％　

（10% 単位で設定）
※1 ボタンを押し続けると連続で

数字が変わります。
11. 希望の設定に切換えた後、[決定]ボ
タンを押す。
設定画面が表示します。

※ 数値が低いほど、省エネ効果が高く
なります。
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省エネ制御中は、サイン画面と詳細
メイン画面に「 」が表示します。

画面移動方法
• 設定更新・曜日選択画面に戻る…[決定]ボタ
ン

• メインメニュー画面へ戻る…[メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

5-10. パワーシェア運転設定
同じ空間内で複数の空調機器（最大4台）を運転する場合、個々の空調機が
効率のよいポイントで協調運転することで、全体の能力を変えずに消費電
力を削減します。
手順
1. 省エネ設定画面を表示する。 
（53ページ参照）
2. 省エネ設定画面で「パワーシェア運
転」を選択し、[決定]ボタンを押す。 

P
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パワーシェア運転設定画面が表示し
ます。

3. [F3]または [F4]ボタンを押して
「無効」「有効」を選択する。
4. 希望の設定に切換えた後、[決定]ボ
タンを押す。

パワーシェア運転設定が有効中は、
サイン画面と詳細メイン画面に「 」
を表示します。

※ 運転モードが冷房または暖房以
外のときは表示しません。

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る…[メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

5-11. CO2排出量表示（日次・月次データ）（スリムのみ）
CO2排出量の日次データ（８日分）および、月次データ（14ヶ月分）を数値
またはグラフで確認できます。
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手順
1. 省エネメニュー画面で「CO2排出量
表示」を選択する。 
 
 

2. [F1]または [F2]ボタンを押して
「日次データ」または「月次データ」を
選択し、[決定]ボタンを押す。
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日次データ
本日から8日分のCO2排出量と、省
エネ度（目標CO2排出量に対する達
成度）を表示します。（画面2ページ
で表示します）
ページを切換える場合は [F4]ボタ
ンを押してください。
※ CO2排出量を正常に収集できな
かった場合「----.- kg」が表示します。

※ 収集時間に電源を切っていた場
合などは、該当日のデータを表示
しません。次回収集時に今まで
の排出量が加算されます。

日次データ画面で [F1]ボタンを押
すと、本日から8日分の省エネ度の
グラフを表示します。
本画面で[F1]ボタンを押すと、日次
データ画面に戻ります。

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る…[メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

※ 目標CO2排出量は月次データ画面のみ設定できます。 
日次の目標CO2排出量は月次の目標CO2排出量の1/31で演算された
値となります。
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月次データ
当月から14ヶ月分のCO2排出量
と、省エネ度（目標CO2排出量に対
する達成度）を表示します。（画面4
ページで表示します）
ページを切換える場合は [F3]また
は [F4]ボタンを押してください。
※ 当月データは前日までの積算値
を表示します。

※ 1ヶ月間電源を切っていた場合
などは、該当月のデータを表示し
ません。

月次データ画面で [F1]ボタンを押
すと、当月から14 ヶ月分の省エネ
度のグラフを表示します。
[F3]または [F4]ボタンを押すと、
CO2排出量目標値を変更できます。
本画面で[F1]ボタンを押すと、月次
データ画面に戻ります。

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る…[メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

• CO2排出量は運転状態から推定される消費電力量を元に算出した目安
であり、実際の消費電力量から算出される値とは異なる場合がありま
す。
• 電気集じん器などの別売部品のCO2排出量は含まれません。
• 室外ユニットの機種により表示できない場合があります。
• 一つのリモコンで複数のエアコン（複数の冷媒系統）を制御している場
合、CO2排出量表示に対応しているすべてのエアコンのCO2排出量を
合算したデータを表示します。
• 「初回」または「目標CO2排出量0kg設定」の場合には、電源投入時に目
標CO2排出量の仮の値が自動的に設定されます。
※ 仮の目標CO2排出量は、使用環境や使用状況により実際の目標CO2
排出量とは一致しない場合があります。
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5-12. 時刻設定

手順
1. メインメニュー画面（30ページ
参照）で「初期設定」を選択し、[決
定]ボタンを押す。

以下の設定には時刻設定が必要で
す。
• オン/オフタイマー設定
• 週間スケジュール設定
• 室外サイレントモード設定
• 省エネ運転スケジュール
• 自動清掃設定
• CO2排出量表示（日次、月次デー
タ）（スリムのみ）
• サマータイム設定

2. [F1]または [F2]ボタンを押して
「基本設定」を選択し、[決定]ボタン
を押す。

3. [F1]または [F2]ボタンを押して
「時刻」を選択し、[決定]ボタンを押
す。
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4. [F1]または [F2]ボタンを押して
「時刻設定」を選択し、[決定]ボタン
を押す。

5. [F1]または [F2]ボタンを押して
「年」「月」「日」「時」「分」から変更す
る項目を選択する。

6. [F3]または [F4]ボタンを押して現
在の日時に変更し、[決定]ボタンを
押す。 
設定確定画面が表示します。

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る…[メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン
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5-13. サマータイム設定
サマータイムの開始/終了時間を設定します。設定した内容に合わせサ
マータイム機能が働きます。システム内にシステムコントローラがある場
合、本機能の設定は不要です。
お知らせ
• 本機能が動作した場合、タイマー機能が複数回動作する可能性があります。
• 本機能は時刻未設定状態では動作しません。

手順
1. 基本設定メニュー画面で「時刻」を選
択し、[決定]ボタンを押す。

2. [F1]または [F2]ボタンを押して
「サマータイム設定」を選択し、[決
定]ボタンを押す。
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5. 使用方法・各種設定操作

3. [F1]ボタンを押して以下の項目を
選択する。
• サマータイム 
[F2]ボタンを押して「無効」「有
効」を選択します。工場出荷時設
定は「無効」です。
• 日時(開始)※1 
[F3]または[F4]ボタンを押して
「月」「週」「曜日」を設定します。
工場出荷時設定は「3月/第5/日
曜」です。
• 変更前時刻 
[F3]または [F4]ボタンを押し
てサマータイム開始時刻を設定
します。
• 変更後時刻 
[F3]または [F4]ボタンを押し
てサマータイム開始時の変更時
刻を設定します。
• 日時(終了)※1（2ページ目） 
[F3]または [F4]ボタンを押し
て「月」「週」「曜日」を設定します。
工場出荷時設定は「10月/第5/
日曜」です。
• 変更前時刻（2ページ目） 
[F3]または [F4]ボタンを押し
てサマータイム終了時刻を設定
します。
• 変更後時刻（2ページ目） 
[F3]または [F4]ボタンを押し
てサマータイム終了時の変更時
刻を設定します。

※1 「週」の設定で「第5」を選択し、
その年の設定された月に第5
週が存在しない場合は第4週
として動作します。
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4. [決定]ボタンを押す。 
設定確定画面が表示します。

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る…[メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

5-14. メイン画面表示設定

手順
1. 初期設定メニュー画面で「表示設定」
を選択し、[決定]ボタンを押す。

2. [F1]または [F2]ボタンを押して
「メイン画面表示設定」を選択し、
[決定]ボタンを押す。
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3. [F3]または [F4]ボタンを押して
「詳細画面」「簡易画面」（12ペー
ジ参照）から希望の設定に切換えた
後、[決定]ボタンを押す。 
設定確定画面が表示します。

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る…[メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

5-15. アイコン説明

手順
1. 初期設定メニュー画面で「表示設定」
を選択し、[決定]ボタンを押す。

2. [F1]または [F2]ボタンを押して
「メイン画面表示設定」を選択し、
[決定]ボタンを押す。
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5. 使用方法・各種設定操作

3. [F1]または [F2]ボタンを押して
「アイコン説明」を選択する。
4. [F3]または [F4]ボタンを押して
「有効」「無効」を選択した後、[決定]
ボタンを押す。 
工場出荷時は有効です。

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る…[メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

アイコン説明で「有効」を選択すると
右記のとおり、設定内容のアイコン
説明文字を表示します。
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5-16. 輝度調整

手順
1. 初期設定メニュー画面で「表示設定」
を選択し、[決定]ボタンを押す。

2. [F1]または [F2]ボタンを押して
「輝度調整」を選択し、[決定]ボタン
を押す。

3. [F1]または [F2]ボタンを押して輝
度を調整する。

4. [F4]ボタンを押して常灯モードの
ON/OFFを切換える。 
常灯モードをONに設定するとバッ
クライト点灯時間経過後も微点灯状
態で液晶を表示し続けます。

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る…[メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン
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5-17. CO2表示設定（スリムのみ）

手順
1. 初期設定メニュー画面で「表示設定」
を選択し、[決定]ボタンを押す。

2. 表示設定メニュー画面で、「CO2表
示設定」を選択し、[決定]ボタンを
押す。
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3. [F1]または [F2]ボタンを押して変
更する項目を選択する。

4. [F3]または [F4]ボタンを押して希
望の設定に切換える。

5. 設定後、[決定]ボタンを押す。
• 前回排出量表示 
本リモコンでは、前回排出量表示
することはできません。
• CO2換算係数設定 
CO2排出量は運転状態から推定
される消費電力量を元に算出し
ています。1kWhあたりのCO2
換算係数（kg）を設定します。 
設定範囲： 0.000 ～ 0.999 
（工場出荷時は「0.400 ※1」）
※1 CO2排出係数0.4kg－

CO2/kWh
• 収集時刻設定 
一日のCO2排出量を収集する時
刻を設定します。 
設定範囲：1:00 ～ 24:00（工場
出荷時は「24:00」）

※ 夜間などエアコンの電源を切る
場合は収集時間を変更してくだ
さい。（電源が供給されていない
場合、データを収集できません。）

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る…[メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン
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5-18. デザイン設定

手順
1. 初期設定メニュー画面で「表示設定」
を選択し、[決定]ボタンを押す。

2. 表示設定メニュー画面で、「デザイン
設定」を選択し、[決定]ボタンを押
す。

3. [F4]ボタンを押してカラー選択を
設定する。
カラー：  お好みの表示色を設定でき

ます。(次ページ参照)
白：  白をベースとするモノクロ表

示になります。
黒：  黒をベースとするモノクロ表

示になります。
4. 白または黒を選択した場合、[決定]
ボタンを押す。 
カラーを選択した場合は、次ページ
を参照して、表示色を設定してくだ
さい。
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5. [F1]または [F2]ボタンを押して以
下の項目を選択し、各項目でお好み
の表示色を設定する。
カラー適用：  [F4]ボタンを押して

表示色を適用する対象
を文字、背景から設定
します。

パターン：  [F4]ボタンを押して色
味を設定します。

色合い：  [F3]または [F4]ボタン
を押して－90～89の範
囲で色合いを設定します。

設定した内容に合わせ、ファンク
ションボタンの下に表示しているサ
ンプルの色が変わります。

サンプル

6. お好みの表示色に設定後、[決定]ボ
タンを押す。

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る…[メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

5-19. タッチパネル補正

手順
1. 初期設定メニュー画面で「タッチパ
ネル」を選択し、[決定]ボタンを押
す。
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2. タッチパネルメニュー画面で、「タッ
チパネル補正」を選択し、[決定]ボ
タンを押す。

確認画面が表示します。

3. [F3]または [F4]ボタンを押して選
択し、[決定]ボタンを押す。

4. 画面上に表示される黒い補正点を、
順番に9点タッチする。 
9つの補正点すべてにタッチすると
補正が完了し、手順2.の画面に戻り
ます。

• 1分間、無操作状態が続くと、補正はキャンセルされ、前の画面に戻りま
す。
• タッチパネル補正を適切に行うため、先の尖っていない細いもので補正
点をタッチしてください。
※ 鋭利なものを使用するとタッチパネルに傷がつくことがあります。
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5-20. タッチパネル清掃

手順
1. 初期設定メニュー画面で「タッチパ
ネル」を選択し、[決定]ボタンを押
す。

2. タッチパネルメニュー画面で、「タッ
チパネル清掃」を選択し、[決定]ボ
タンを押す。

タッチパネル操作が 30 秒間無効
になります。その間にタッチパネル
を清掃してください。30秒後にメ
ニュー画面に戻ります。

お願い
• タッチパネルを清掃するときは、乾いた柔らかい布か、中性洗剤に浸し
よく絞った布、またはエタノールをしみ込ませた柔らかい布を使用して
ください。有機溶剤・酸・アルカリ類は使用しないでください。
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5-21. リモコン設定初期化
リモコンを初期化して、下記の設定、登録を工場出荷時状態に戻すことがで
きます。
リモコンが初期化されると、自動的に再立ち上げをします。
タイマー設定／週間スケジュール設定／制限設定／室外サイレントモー
ド設定／省エネ設定／自動清掃設定／CO2排出量／人感不在制御（不在
停止）設定／リモコン名称設定／Bluetooth設定／時刻設定／サマータ
イム設定／メイン画面表示設定／輝度調整／リモコン表示設定／デザイ
ン設定／自動モード設定／CO2表示設定／形名登録／製造 No. 登録／
販売店・サービス店登録／異常情報／管理者用パスワード／サービス用
パスワード

手順
1. サービスメニュー画面で「その他」を
選択し、[決定]ボタンを押す。

2. その他メニュー画面で「リモコン設
定初期化」を選択し、[決定]ボタン
を押す。

P
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3. [F4]ボタンを押して「はい」を選択
する。

初期化を実行後、自動的に再立ち上
げをします。

5-22. リモコン情報
使用中のリモコン情報を確認できます。
手順
1. サービスメニュー画面で「その他」を
選択し、[決定]ボタンを押す。

P
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2. その他メニュー画面で「リモコン情
報」を選択し、[決定]ボタンを押す。

リモコンの「形名」、「ソフトウェア
バージョン」、「シリアルNo.」を確認
できます。

5-23. 異常情報
異常が発生した場合、以下の異常画面が表示して、運転LEDが点滅します。
故障の状況と表示部の英数字を、お買上げの販売店（工事店・サービス店）
にご連絡ください。
手順
異常コード、異常発生元、冷媒アドレ
ス、発生日時、形名、製造番号が表示し
ます。
形名、製造番号はあらかじめ手入力さ
れている場合に表示されます。
1. [F1]または [F2]ボタンを押して次
のページを表示する。



WT08597X0479

5. 使用方法・各種設定操作

連絡先情報（販売店名、販売店の電話番
号、サービス店名、サービス店の電話番
号）を表示します。
（入力している場合に表示します。）

携帯電話点検コード検索サービスサイ
トの二次元コードが表示します。

二次元コード
二次元コードリーダー機能を搭載している携帯電話でご利用いただけま
す。
携帯電話を二次元コード読み取りモードに設定し、二次元コードを読み取
ると簡単に点検サイトにアクセスできます。

2. 発生中の異常を解除する場合は
[F4]ボタンまたは [運転/停止]ボ
タンを押す。

運転/停止操作禁止中は異常解除でき
ません。
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3. [F4]ボタンを押す。 
異常をリセットします。

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る… [メニュー]ボ
タン

• 30秒経過するとサイン画面に戻ります。

メニューからの操作で、異常情報を確
認できます。
4. メインメニュー画面で「メンテナン
ス」を選択し、[決定]ボタンを押す。

異常が発生していないとき、メンテナ
ンスメニュー画面で「異常情報」を選
択すると、異常情報画面の2/3、3/3
ページの内容（79ページ参照）を確
認することができます。
異常リセットはできません。
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6. お手入れ
お願い
• ベンジンやシンナー、化学雑巾などをコントローラに触れないでくださ
い。変色のおそれがあります。
• 汚れを落とす場合、水でうすめた中性洗剤を布につけ、よく絞った状態
でふき取り、乾いた布でふきあげてください。
※ 中性洗剤は、使用量の目安まで薄めて使用してください。原液のまま
で使用しないでください。

6-1. フィルター情報・フィルターサイン解除
フィルターのお手入れ時期になると、
サイン画面と詳細メイン画面に「 」が
表示します。

フィルターの洗浄・清掃・交換をしてく
ださい。
自動清掃対応機種の場合は、ダスト
ボックスのごみ捨てを実施してくださ
い。
詳しくは室内ユニットの取扱説明書を
参照してください。

手順
1. メンテナンスメニュー画面で「フィ
ルター情報」を選し、[決定]ボタン
を押す。
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2. フィルター情報をリセットする場合
は [F4]ボタンを押す。 
フィルター清掃のしかた、ダスト
ボックスごみ捨てのしかたについて
は室内ユニットの取扱説明書を参照
してください。

3. [F4]ボタンを押して「はい」を選択
する。

設定確定画面が表示します。

画面移動方法
• メインメニュー画面へ戻る…[メニュー]ボ
タン

• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

サイン画面と詳細メイン画面に「 」
が表示されるときは、集中管理中の
ためフィルターサインを解除するこ
とはできません。

• 2台以上の室内ユニットが接続されている場合、フィルターの種類に
よって清掃時期が異なる場合があります。
• 「 」は、代表機種（親機）の清掃時期に表示しますので、フィルターサイ
ンの解除を行うとすべての積算時間がリセットされます。
• 「 」は、一般的な室内での空気条件で使用した場合の清掃時期を目安に
表示しています。環境条件によって、汚れの程度が異なりますので、汚れ
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具合に応じて清掃してください。
• フィルター清掃時期の積算時間は、室内ユニットの機種により異なりま
す。

6-2. 自動清掃設定

手順
1. メンテナンスメニュー画面で「清掃」
を選し、[決定]ボタンを押す。

2. 清掃メニュー画面で「自動清掃設定」
を選択し、[決定]ボタンを押す。
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3. [F1]または [F2]ボタンを押して
「自動清掃」「清掃動作」「清掃有効開
始時刻」「清掃有効終了時刻」から変
更する項目を選択する。

4. [F3]または [F4]ボタンを押して希
望の設定に切換える。
• 自動清掃　「する」「しない」
• 清掃動作　「常時有効」「時間帯指
定」

• 清掃有効開始時刻　1時間単位で
設定※1

• 清掃有効終了時刻　1時間単位で
設定※1

※1 清掃動作が「時間帯指定」設定
のときに有効となります。

5. 希望の設定に切換えた後、[決定]ボ
タンを押す。 
設定確定画面を表示します。

画面移動方法
• 前の画面に戻る…[戻る]ボタン

清掃中は、サイン画面と詳細メイン
画面に「 」が表示します。
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6-3. 自動清掃操作

手順
1. メンテナンスメニュー画面で「清掃」
を選し、[決定]ボタンを押す。

2. [F1]または [F2]ボタンを押して
「自動清掃操作」を選択し、[決定]ボ
タンを押す。

3. [決定]ボタンを押す。 
リモコンが接続されている自動清掃
対応のすべての室内ユニットがフィ
ルターの清掃を開始します。 
終了画面が表示されたら清掃完了で
す。

自動清掃機能は自動清掃対応機種の
み有効です。

停
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7. 定期点検のお願い
本製品を含む冷暖房装置は、長期間の使用に伴い、製品を構成する部品に生
ずる経年劣化などにより、安全上支障が生じるおそれがあります。
冷暖房装置を良好な状態で長く安心してご利用いただくために、販売会社
または認定技術者と保守契約をすることで、技術者がお客様に代わって定
期的に点検いたします。
万一の故障時も早期に発見し、適切な処理を行います。
点検のご依頼・ご相談は、冷暖房装置に別添の「三菱電機 修理窓口・ご相談
窓口のご案内」にご連絡ください。
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8. 移転・移設時のお願い
増改築・引越しのため、製品を取外し、再据付けをする場合は、移設のため
の専門の技術や工事の費用が別途必要になります。
事前に、お買い上げの販売店、または指定のサービス店、またはメーカー指
定のお客様相談窓口（空調機器に別添）にご相談ください。
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9. 据付工事の確認と試運転
• 本製品の据付工事は、販売店が関連法規・資格などに基づき実施してお
ります。
• 据付工事完了後、次の事項をお客様自身でも確認してください。
• 販売店（工事店）が試運転を行う際、立ち会ってください。 
運転手順、安全を確保するための正しい使い方について、販売店（工事
店）から説明を受けてください。

内容 チェック欄
• 「安全のために必ず守ること」について説明を受け
ましたか。
• 運転手順、安全を確保するための正しい使い方につ
いての説明を受けましたか。
• 試運転に立ち会いましたか。
• 据付工事説明書の据付工事のチェックリストが
チェックされていることを確認しましたか。
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10. 仕様

10. 仕様
本体仕様

項目 内容
製品寸法 65（W）× 120（H）× 19（D）mm　（突起部除く）
質量 0.25kg
電源 定格　DC12V（室内ユニットより受電）
消費電力 0.6W
使用環境条件 温度　0 ～ 40℃、湿度　25 ～ 90%RH
材質 ABS
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11. 修理を依頼する前に

11. 修理を依頼する前に
以下のことをお調べになって、それでも不具合があるときはご使用を中止
し、配線用遮断器（ブレーカー）を切（OFF）にしてください。故障の状況と
表示部の英数字を、お買上げの販売店（工事店・サービス店）にご連絡くだ
さい。
No. 現象 原因の確認 対処方法

1

[運転/停止]ボタンを押し
たのに運転しない。
点灯したリモコンの運転表
示が消える。

配線用遮断器（ブレー
カー）が入っているか
確認してください。

配線用遮断器（ブレーカー）を
入れてください。

2

リモコン表示部に " 集中管
理中 " の表示がでる。

他のコントローラまた
は室内ユニットから操
作が禁止されていない
か確認してください。

" 集中管理中 " の表示点灯中はリ
モコンでの操作が禁止となって
います。

3

[運転/停止]ボタンを押さ
ないのに動きだした。
（または停止した。）

タイマーをリモコンで
設定していないか確認
してください。
他のコントローラまた
は室内ユニットから操
作されていないか確認
してください。

• タイマー運転をしていません
か？ 
運転・停止ボタンを押して停
止してください。

• 遠方コントロールが接続され
ていませんか？ 
運転を指示したところへ連
絡・確認してください。

• “集中管理中”の表示が点灯し
ていませんか？ 
運転を指示したところへ連
絡・確認してください。

• 停電自動復帰を設定していま
せんか？ 
運転・停止ボタンを押して停
止してください。

4

リモコンのタイマー運転が
セットできない。

リモコン設定を確認し
てください。

• タイマー設定が無効となって
いませんか？ 
タイマー設定がセット可能な
ときは、簡易タイマー、消忘
れ防止タイマーのどちらかが
表示されています。

5 リモコンに“PLEASE 
WAIT”の表示がでる。

電源投入直後か確認を
してください。

• 初期設定（約3分）を行ってい
るためです。
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11. 修理を依頼する前に

No. 現象 原因の確認 対処方法

6

リモコンにエラーコードが
表示される。

保護機能が作動してい
るか確認してくださ
い。

• 保護機能が作動してエアコン
を保護しています。
※ 自分では絶対に修理しな
いでください。

室内ユニットの電源を切り、
お買い上げ販売店に製品名・
リモコン表示内容を連絡し
てください。

7

下記図が表示され、空調機
が停止している。

人感ムーブアイパネル
機種で人感不在制御設
定の不在停止機能によ
り運転が停止しました
ので、人感ムーブアイ
設定の人感不在制御設
定を確認してくださ
い。

人感ムーブアイ設定の人感不在
制御設定が動作しておりますの
で、室内ユニットの取扱説明書
を参照し、設定内容を確認して
ください。
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12. 保証とアフターサービス

12. 保証とアフターサービス
12-1. 保証について
• 保証書は、必ず「お買上げ日（据付日または試運転完了日）・販売店名（工
事店名）」などの記入をお確かめのうえ、販売店（工事店）からお受け取り
ください。保証書は内容をよくお読みになったあと、大切に保管してく
ださい。
• 保証期間は、お買上げ日（据付日または試運転完了日）から１年間です。
• 保証期間内でも有料になる場合がありますので、保証書をよくお読みく
ださい。
• 製品の故障もしくは不具合より発生した、冷却温度上昇による健康障害
や食品劣化、水漏れ等による家財破損などの付随的損害の責について
は、ご容赦ください。

12-2. 機器予防保全の目安・消耗部品の交換周期目安

部品名 保全周期・交換周期
リモコン 10年

• 保全周期・交換周期は、製品を長く安心してご使用いただくために、保全
行為が生じるまでの目安期間を示しています。適切な保全設計のために
お役立てください。
• 保全周期・交換周期は、保証期間ではありません。
• 上表は、通常のご使用状態の場合であり、下記の項目に適合する場合は
「保全周期」の短縮を考慮してください。
• 温度・湿度の高い場所、あるいはその変化の激しい場所で使用される
場合。
• 電源変動（電圧、周波数、波形歪みなど）が大きい場所で使用される場
合。
• 振動、衝撃が多い場所に設定され使用される場合。
• 塵埃、塩分、亜硫酸ガスおよび硫化水素などの有害ガス・オイルミス
トなど良くない環境で使用される場合。
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12. 保証とアフターサービス

12-3. 補修用性能部品の保有期間
当社は、この製品の補修用性能部品を製造打切後９年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

12-4. 修理を依頼されるときは（出張修理）
• 「11. 修理を依頼する前に」（90ページ）の項にしたがってお調べく
ださい。 
なお、不具合があるときは、ご使用を中止し、必ず配線用遮断器（ブレー
カー）を切（OFF）にしてから、お買上げの販売店にご連絡ください。
• 保証期間中は保証書の規定にしたがって、販売店（工事店・サービス店）
が修理させていただきます。なお、修理に際しましては､保証書をご提示
ください。
• なお、離島および離島に準じる遠隔地への出張修理を行った場合には、
出張に要する実費を申し受けます。
• 保証期間が過ぎているときは 
修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただ
きます。 
料金などについては、販売店にご相談ください。点検・診断のみでも有料
となることがあります。 
ただし、補修用性能部品の保有期間が過ぎている場合は、修理できない
ことがあります。
• 修理料金は、技術料＋部品代＋出張料などで構成されています。

技術料
製品の点検や故障した製品を正常に修復するため
の料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

出張料
製品のある場所へ技術員を派遣する費用（出張料）
や有料駐車場の費用（駐車料）を別途いただく場合
があります。

• 機器の接続・機器の調整・取り扱い方法の説明なども修理料金に含まれ
ます。
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• ご連絡いただきたい内容（出張修理対象商品）

品名 MAコンパクトリモコン
形名 PAC-SF01CRまたはPAC-SF01CR-P
お買い上げ日 保証書発行の年月日：　　　　年　　月　　日
故障の状況 「できるだけ具体的に」
ご住所 「付近の目印なども」
お名前
電話番号
訪問希望日

• この製品は、日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用で
きません。また、アフターサービスもできません。 
This appliance is designed for use in Japan only and the 
contents in this document cannot be applied in any other 
country. No servicing is available outside of Japan.

●お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下
記のとおり、お取り扱いします。
1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り
扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら
びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用しま
す。

2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容に記録を残すことが
あります。

3. あらかじめお客様からご了承をいただいている場合および下記の場
合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはあり
ません。
① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委
託する場合。

② 法令等の定める規定に基づく場合。
4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡
ください。
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ご不明な点は、まずお買い上げの販売店（工事店・サービス店）にお問い
合わせください。
お買い上げの販売店（工事店・サービス店）にご依頼できない場合は、「三
菱電機 修理窓口・ご相談窓口」（別紙）へお問い合わせください。
（所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、ご了
承願います。）
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13. 環境関連の表示

13. 環境関連の表示
このコントローラは、ご使用終了時に再資源化の一助として、主なプラス
チック部品に材質名を表示しています。
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14. 法令関連の表示

14. 法令関連の表示
14-1. 商標について
• Bluetoothワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有す
る登録商標であり、三菱電機株式会社は、これら登録商標を使用する許
可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所
有する財産です。
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ご不明な点がございましたらお客様相談窓口にお問い合わせください。

三菱電機冷熱相談センター
0037-80-2224(フリーボイス)/073-427-2224(携帯電話対応)
FAX(365日・24時間受付)
0037(80)2229(フリーボイス)･073(428)-2229(通常FAX)

便利メモ
お買上げ販売店名

電話番号

●長年ご使用のビル空調管理システムの点検を！愛情点検

こんな
症状は
ありま
せんか

ご使用
中止

事故防止の
ため、配線用
遮 断 器（ブ
レーカー）を
切（OFF）に
し、販売店に
点検・修理を
ご相談くださ
い。

●運転音が異常
に大きくなる。
●室内ユニット
から水がもれ
る。
●電源が頻繁に
落ちる。
●その他の異常
・故障がある。


